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ACREDITADO

INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 900822791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPUMIENTO DE RETIE

A, IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y facha de expedicidn; Barranquilly, 15 de Octubre de 2015 Oictamen No.[ 00037 o]
Noembre Drgamsmo de Inspeccidn. ASIK5.A.5. Resolucion de Acreditacion: 15-0IN-0722

Kit. Organisme de Inspeccion: 900.822.791-1

Giraceion domictio: Cra 53 No, 55 - 57, Local 01 Tetelono: (5) 3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION DE DISTRIBUCION DBIETO DEL DICTAMEN

Localizacion Cartera 178 ¥ 12-39, Barvanquilla - Atléntico. Tesion (V) T oo . Capacidad kvA

400

Zona:  Urbara - Rural D Aislada del 5iN D Servicio Recidencial Ej Comerclal - Ingustral D
Uso General D Exclusivo D Afumbrado Publice D Umiingl-

Tipo Config:  Monotisica D Trifduca - Longitud Linea (km) 0,05 Tipo y calibres de conductores Cu XEPE 2

Material estrueturas NfA N de Estructuras o apoyo 0 ARo de terminacion

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Diseflador Ing. Ubaldo David Pakma Gastelbondo Mat. Prof. No. AT-205-006655
Interventor (4 lo hay) WA " Mat. Prof. No. N/A
Constructor ng. Ubaldo David Palma Gastelbondc Mat. Prof. No., AT-205-006655

D. ASPECTOS EVALUADOS

frem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR : APLICA CUMPLE NO CUMPLE
Planos, Diagramas y Esquemas 51 St
Diseio Anilisis de Riesgo de Crigen Eigetrico & St
Erpecificaciones Tecnicas, Memorsas ge Calculo 51 St
4 Matriculas o8 personas calificadas St 51
3 Campos Valoces de campo eleciromagn: NO
3 Tistancias Cistanclis de seguridad HO
7 Accesibiidad a todos los o Ithvus de conirol y ] &
8 Funci del corta’ atico de i £ i
B} Proteccionss Seleccion de conductores Si Si
10 Seleccion de dispositives de protection tonta sobrecon entes St st
form de dispositives de conlra sob st ]
12 i Evaluacion de nivel de riesgo NO
5} el Implermentation 0e [a protecaion NO <
14 Continuidad ce fos conductores de tierra y coneriones equipotenciales NO
15 2 Correntes en ef sistema de puesta 4 terra NO
= Sistemas de puesta a tierra i T o
T Tensiones de conlacto y de paso NO
& Identificecion oe circuitos E] St
9 Sefalizacion (identificacion de canalizaciones NG
0 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sehales ae Seguridad si St
1 lﬁ&emon‘a del Proyetto 51 5§
22 Documentacion Final Piand(s] de lo consiruido st ]
23 Certificaciones de producios St St
24 Apoyos y Estructuras NO
25 Cimards ¥ canalizaciones adecuadas St S5t ;
26 Ditporitivos de sectonamiento y mando 5l 5
7 Ejecucion de ias coneviones Si 5t
18 Ensayos funcioniles NC
29 Otros Herrajes NO
3 Materiales acordes con las condiciones ambientaiey () [
Proi N CONtra corrosion NO
Resistencia de aichimiento 7 ; 51 <
|E | mecdnics de elemenioy Ur la Insialacion NO
34 | Ventilacion de equipos. NO
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta Inspeccion comprendid Ls red de media tension subterranes para alimentar transfotmados de 400 kVA sorie 7021114 Tipo Seco, marca Tesla pata el proyecto Hospital Caming La Chinita La Lur. Cualguier modificicion
i las Instalaciones eléctricas posterior a la fechz de inspeccion secd ilidad del io de i Instalacion y deberd ejecutarse de acurrdo ai RETIE. Esta inspaccidn fue ejecutads el dia 13 de octubre de 2015
7. RELACION OF ANEXGS
G. RESULTADD DE LA INSPECCION —
- e
RESULTADO: APROBADA - NG APROBADA R |
Nombre director bécnica Qrganismo de Inspeccion: Edwin Romién Arbelae Mat. Prof. CL-205-37819 Firma y Sella |}
— e ———
y]
Nombre y Apeliidos del Inspector: Karen Rodriguer Ripoli Mat, Prof, ATI05 - 56934 Firma
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