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INSPECCION Y CERTIFICACIONES

NIT. 900.822.791 - |
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
Lﬁmﬂlwmma
\ugar y Fecha de Barranquilla, 16 de Octubre de 2015 Oictamen No. | 00056 |
Nombre Organicma da incpeceitn: ASIK S.A.5. Hesolueion de Acreditacion; 15-0IN022
Nit. Organismo de Inspection: $00.622 7914
Direccion domicilio. Cra 53 No. 85 - 57, Local 01 Teletono: |5) 3855803

8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

e Ll Posnia Calombis Calle 30 T 38 - 105, 501, Torre 1 Barrio 0 Sector Vila Campestre

Tipo de Servicla: | Nesidencl - comercat [ ] oot [ ] et to0 [

Cop. Instalnds (VA 0 kW) | ss | vewengw [ onapans | rases [ 1] 2 M awooetermincion |20 ]

Dusefadsr Ing. Jairo Alonso Diar Rangel Mat. Prof. No. SN20S - 33991
Interventsr (sl o hay) N/A Mal. Peof. No. N/A
Responsable construccion Ing. Jairo Alonso Dz Rangsl Mal. Prof. No. SNH205 - 33991
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. OBSIRVACIONES, MODIFICACIONTS ¥ ADVIRTENCIAS FSPECIALES —— ——
Csta 0 ! internas del apartamente 501 de la Torre | de Plazuela del Mar I, desde los bornes de wntrada del tablero principal hasta las salidas de uso final
Cualguier modificacién a las mmmm- 12 fecha de inspeccion serd responsabilidad del propietario de la mstalacion v deberd ejecutare de acuerdo al RETIE. Exta inspeccion fue
eiwcutada of dia § de Octubre de 2015
G. DT LA INSPL
/ P
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D i e i
Nombre Director Organismo de Inspeccion: Edwin Roman Arbelier Mat. Prol. CL205 - 37819 #=
[Nembre y Apalicos del inspector: Kaven Rodrigue: Ripoll Mal, Prof. AT20556974

INSPECCION PARA USO FINAL
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