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INSPECCION Y CERTIFICACIONES
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ACREDITADO

OREAMH MO HATISNAL DE
ACHON ACKIN DU COLGwo

NIT. 800.822.791 - 1
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIC DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
A, DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y Fecha ¢e expedicidn Barranquiila, 16 de Octubre de 2015 Dictamen no.f 00089 f
Nombre Organismo de Inspeccion: ASIKSAS, Resolucién de Acreditacidn: 15-0iN-022
Nit. Organisma de imspeccion, 900.822.791-1
Direccion domicio Cra 53 No. 55 - 57, Local 01 Telfono. {5) 3855803
B. IDENTIFICACION DE LA INSTALAOON ELECTRICA DE USO FINAL OBIETG DEL OICTAMEN
jlocalizacién  Municipio Puerte Colombia Direccign Calle 38 Transversal 38 - 105, Apartamentn 202, Torrm 6 Barrio o Sector Villa Campesire
Tipo de Servicio: Publico D Residencial . Comercial D Industrial D Dspedial - Tipo D
e e P |
Cap. Instalaca (VA o kW) | 58 | tensiontw) [ onamis ] ruses L1 ] 2 N ano de terminacisn
(S ICACKON DE coMP €S DE LA INSTALACION
Disefagor Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel Mat. Prof. No, SH20S - 33991
Interventor sl lo hay) N/f& Mat. Prol. Na. N/A
Responsable construccién Ing. lairo Alonse Diar Rangel Mat. Prot. No. SN205 - 33991
0. ASPECTOS EVALUADDS
TEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR . APLICA CUMPLE NO CUMPLE
L Panos, Diagramas y Esquemas® ] Si
3 Diseh Andlisis de Riesgo de Grigen Electrico Si Si
3 Especificaciones Técnicas, Memonas e Calculo® S| ]
4 A de Calificadas 51 i
5 Campos Valores o campos eleclromagnaticos NO
b Distancias Oistancias de idad KO
7 Huminacion Huminacién que requiere dictamen ds RETICAT NO
[ Accesibiiidad 3 10d0s 1ot ditpositives ae proteccion® 5] 5i
9 ] del corte atico de ali ion* st St
1 Protecciones Selection de conductores® St sl
11 de ivos de proteccion contra sobn St St
12 Seleceiba de dispositivos de proteccion contra sobrelensones NG
13 EwluMndenwﬁelm' S St
Proteccion
18 Feeren et o implementacian 3 la proteccidn 50 §i
15 G de los de tierra y i ciales* st i
16 Sistema de puesta @ tierra Corrientes en el sistéma de puesta a tierra® St sl
17 Ri e puesla a tierra® St 8
18 identil cion de Tabieros y Circuntos® 3] St 3
g SeRaliracidn Idennficacisn de canalizacones © NO
) i de conduciores de fazes, NeUlro y terra® ] St
1 Diagramas, Esquemas, Avisos ¥ Senales Si Si
3 Memaria del Proyect ] Si
2 D Final 0{s} de io Si ]
2 Certificaciones de productos® S St
7 Bomb3 conira ios NO
26 Compatibiidad térmica de equipos y materGles sl St
27 £} de lay ] sl
28 Ensayos funcionales ] sl
29 { Materia 2cordes con ls condiciones ambieriales® Si 51
30 Ot Proteccion contrs arcos internos NO
05
31 conira G0N pOr Contacte direcio” S1 51
32 Protaccion contra electrocucidn por coNtacts Nl scia” ] 51
13 Resiitencia de aistarmients © S [
34 Sistemac de emergancia NO
35 Sujecion mecinica de elementos de 1 instalacion NO
36 [Ventiacién de equipos NO
M'hnmﬂwnlnm«dcmuay
E: OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADYERTENCIAS ESPECIALES
ESTa i las e intemnas del apartamenio 202 de is Torre 6 de Plazuela del Mar W, desde ios bomes de entrada del tablero principal hasta sy walidas de uso final,
|Cuslquier modificacion 3 1as nstalaciones eléctricas postesior a 13 fecha de inspeccion serd responssbilidad del propietario de la instatacion y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Eurp inspeccion fue,
eldiz 30 de de 2015
F. DE ANEXOS

G. RESULTADO DE L& IRSPECCION

RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA 5 i
mm&mnlnmm: Edwin Romdn Arbelaer Mat, Prof. CL205- 37819 Firma y Sella . o
| Nombre ¢ Acedidos del inspector. Karen Rodrigues Ripoll Mat. Prof, AT205-56974 Firma

DICTAMEN 0E SeSPECOON PARA LSO FINAL o [T

no: 385 5803 Celular: 300 516 1066
Barranquilla - Colombia
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Cra. 53 No. 55-57 Oficina 1 Teléfo
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