ACREDITADO

INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 800822781 - |

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN OF INSPECTION ¥ VERIFICACION DE CUMPUMIENTO DEL RETIE
Am DEL ORGANISMO DE INSFECCION
Lugac y Facha de expedicién Barranquilla, 16 de Dctubre de 2015 Dictamen No.| 00126 f
Mamiry Organiumo de imrspeccion: ASIK5.AS, Resolucidn de Acreditacion. 15-0IN-022
Nt Organmeg de inspectidn 500.822.791-1
domiciic: Cra 53 No. 55 - 57, Local 01 Teletono: {5) 3855803
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Localizacida  Miunicipio Poerts Colombia Oireccion Calle 38 Transversal 38 - 105, Apartamenic 1103, Torre 6 Bartio o Sector Villa Campestre
—
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C.IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSASLES DE LA INSTALACION
Diseador Ing. Jairs Alonso Diar Rangel Mat. Prof. No. SNZUS - 33991
Interventor (sl io hay) NiA Mat Prol. No, Ni&
Responsable construceisn Ing. Jairo Alonsa Diaz Ranget Mat. Prof. No. SN205 - 33991
D. ASPECTDS EVALUADOS
REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planes, Diagramas y Csquemas® Si Si
] A Analisis de Riosgo de Grigen Eldctrigo” 5 Sl
) Espacificaciones Thunicas, Memorias GE CaIET" i 5l
N Profesionales de personas califieadat Si £
Campos Valaras de campos %ﬁ; NO
Distancias Distancias NO
T Que requiers dictamen de RETIAP NO
[ 'ad-udasbsdbmmunwm‘ 51 [
5 Func del corte e 51 51
10 Protecciones Seleccion de conduciores® S H]
11 It e dispositivos de prolrccidn conira sohiecorrenters 5t st
1 [Seteccion oe disposrves v Pratecsion conlra sobretensiones NO
1 Ewiola'éadeniuldelhﬂp‘ i Si
pr fayos [Implementacion de 1a protaccion ] St
15 Continuidad de los cond; de lierra y conexk i iales® 3 51
15 Satems de puesia 4 lietra m:aumﬂcpumlltwm' 1 S
17 Resistencia ou puesta a terra® Si
18 i6n de T3 y Circuitos® ] 51 >
19 Safiali Identificacion de canalizaciones© NO
20 Iidentificacion de conductores de fases, neutro y tiers* ] 81
21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales Si
Z Memoria del Proyecio il Si
2 Docu idn Final {Planofs) de In construidn | ]
24 ICentificaciones de productos” 5 S
25 Bamba contra incandios NO'
25 Comnpalibiiidad térmica de pquipos ¥ Sl J]
27 Ejecucidn de 125 conexionos Si i
8 Ensayos funcional H 5
23 A acordes con by cond) L ] S
30 o8 [Protection contra arcos internos NO
ETY e Proteccidn contra eloctrocucibn por contacis direcia® S Si
ET) Prateccion contra electrocueian por tontacio indirecio® 1 51
33 Resistend de alslamiento® El ]
E7 i NO
5 8 nica de elementas de b instalecion NO
36 {Ventifacion de £qQuipos. NG
Hota: * Tems a verificar on | S¢ viviende y pequenos comercios =]
E ORSEAVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENGIAS ESPECIALLS
Esta i id las s el Inteinas del apartamento 1103, de s Tarre 6 de Plarvela del Mar Il, desde los bornes de entrada del tablero principal hasta las salidas de uso final,
[Cualquier modificacidn a las i i J 2 Ix lecha de inspeccion serd del i de la y deberd de acuerdo al RETIE. gsta Inspeceion fus)
|elecutada el dia 4 de Oclubre de 2015
F. DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA . NO APROBADA
Nombre Dirsctor Organisma de Inipeccite. Edwin Roman Arkelaer Mat. Prof, CLI0S - 37819
Nombre y Apellidos ded Inspector Karen Rodriguez Rigoll Mat. Prof, ATI05-5662a
[DICTAMEN DE INSPECCION PARA LSO FIAL
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Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
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e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barra nquilla - Colombia
Www.aslksas.com.co




