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INSPECCION Y CERTIFICACIONES

NIT. 900822791 - |
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPUMIENTO DEL RETIE
A IDENTIF: DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugary Fecha de expedicion Barranquilla, 16 de Octubre de 2015 Olctamenbo.|{ 00127 il
Nombre Organismo de inspaceion: ASIKS.AS, Resolucion de Acreditacion: 15-0IN022
Nit. Organismo de inspeccidn: 300,822.731-1
Direccidn domicilio: Cra 53 No. 55 - 57, Local 01 Teléfono. (5) 3855803
B. EDENTIFICACION DE LA INSTALACIGN ELECTRICA DE USO FINAL OBIETO DEL DICTAMEN
L 4 Pugrto Colombia Oiweccion Calle 30 Transversal 38 - 105, Apartamento 1104, Torre 6 Bartio o Sector Villa Campesire
Tipo de Serviclo: Publico D Residencial - Comercial D industrial D Especial - Tipo: D
— - =t
CoptnstalodaivAokw) | 56 | veonte) [ ozamus | rses | 1] 2 I wod s
. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Disefiador Ing. Jaire Alonso Diaz Rangel Mat. Prof. No SN205 - 33901
Interventor (sl la hay) NjA Mat. Prol. No. N/A
Responsable construcdon Ing. Jalro Alonse Diar Rangel Mat. Praf. No. SN205 - 33991
D. ASPECTOS EVALUADOS
ITEmM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
Planos, Diagramas y Esquemas® t i
Analisis de Riesgo de Origen Eidtrico” 51 i
i) Espacificationos Técnicas, Memarias de Cokulo® [
4 : dr i St 5
Campan Valores de campos electroma g icos NO
6 Distancias Distancias de segurldad NO
[ & [T Gue requiere dictamen de RETILAP NO
A i ] mdm los dis itk d.“ * ] s1
FunciGnamianto del corte sutomatico de Simentacion® s ]
10 Seleccién de conductores® 51 sl
de silivos de Proteccion Conirs obIeCoMEntes " 51 5i
Scleccion de o de & contra NO
valuacidn de nivel de M‘ El )
4 basidlichts de I3 proteccion 4] i
15 2 d de los cond, de tierra y lajes*® 5 St
| 16 Sistema de puesta a tiarra Corrientes en el sistema do puests o tierra” ]
stencia de puesta a tierra® 1
identificacidn de Tableros y Clrcuitos® | St by
SeMalizacién identificaan de canalzaciones” NO
ideniilicacion 0w conduciores de fases, neulro y tierra® 51 St
1 knhvam. Esquemas, Avisos y Seflales S 51
2 Memaoria del Proyecto St S
13 Documentacidn Final de o construido sl st
24 ciones de productos® Si S
F Bomba contra incendios HO
26 |Compatiblildad tetmica de vauipos y mateiaies sl 51
27 Ejrcucitn de fas conexiones® st H]
28 Ensayos funcionales® Si 5!
29 {Materiales acordes con [as candiciones amblenta) 51 St
30 s [Proteccian contra arcos internos, NG
Protecoion contra electiocution por contacts mirecto® 51
Proteccion Conurd glRCIOCUGON por contatlo Indirecio” | St
(Aesistencia de alslamiento® S Si
34 Sistemas de emergenca NO
35 de dela NO
36 [Ventilcidn de equipos NG
Mota: * kems & verificar an da vivienda y pequen
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
ESL Insp las i Internas del apartamento 1104, de la Torre 6 de Plazuela del Mar II, desde los bornes de entrada del tablero principal hasta las salidas do usa final
Cualquier 3 fas instalaci 1 2 la feche de serd billdad del de la imstalacion y deberd wiecutarse de acuerdn 3f RETIE Esta inspeccidn fue,
ejecutada el diz 4 de Octubre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION =
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA | i'
Nombre Director Organismo de Inspeccion: Edwin Roman Arbelaes Mar. Prof. C1205 - 37819 Firma y Sefla
Nombre y Apelidos del inspector: Xaren Rodriguez Ripolt Mat. Prof, AT205-56924 Firma
—
DICTAMEN OE INSPECTION PARA USQ FIRAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia
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