%/ ASII

INSPECCION Y CERTIFICACIONES

NIT. 800.822.791 - 1

ACREDITADO

CAGAMSMAD NACHDINAL BT
ACTELIACION L& CLAOMEA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION OE CUMPLIMIENTD DEL RETIE
A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y Fecha de expedicion Barranquilia, 16 de Octuhre de 2015 Dictamen No. G0143 ]
Nombre Grganismo de inspeccion: ASIKSAS. Resolucitn de Acreditacidn: 15.0IN-022
Nit. Drganismo de Inspeccidn: 900.822.791-1
| Direccidn domicilio: Cra 53 No, 55 - 57, Local 01 Teléfone: (5] 3855803
B, IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL DRIETO DEL DICTAMEN
Localizacién  Municipio Puerto Colombia, Atlintico Diteccion Carrera 24 i 34 - 272, Apartamento 404, Torre 3 Barrio o Sector Vills Campesue
Tipe de Servicio: Publico D Residencial - Comercial D industrial D Especial - Tipo EI
: et P e T
Cap, Instalada (WA O kW) | .53 | Tensién {kv) _ Dnafo2s } Fases i 1 2 - Afio de tarminacién
€. IDENTIFCACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Diseflador Ing. lairo Alonto Diax Rangsl Mat, Prof. No. SN20% - 33981
Interventor (st 1o hay) NfA Mat. Prof, No, NA
{Responsable construccion ing. Ricarda José Mender de la Ranz Mat. Prof. No. AT 205 - 74664
D. ASPECTOS EVALUADOS
ITEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR * APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planus, Dlagramas y Esguemas® ] St
S [Andlisis de Riesgo de Origen Elécirico® 1
t: Técnicas, h de Caleulo® H]
fes de p Calllicadas 51 1
Campas Valores de campos NO
Distancias Distancias g¢ scguridad NG
[ m que requiere dictamen de RETILAP NO
[ [_ ad a todos los dispositivos de protecrian® f <
[ Func I del corte atico de al on* ] M
10 Protecciones de conductores® 1] St
1 n de dispositivas de protection conira sobrecarrientes® 1 Si
12 de d1sposiives U Protection conlra sabretensiones NO
13 z Tuacion UE nivel Ur Mg 51 st
14 Fionssion CoRin Fyes T Indels ; ] gl
15 tnﬂlimigi de los de terra y fes® s S|
16 Sistema de puesta a tievra {Corrierites en el sistema de puesta a tlerra® 51 Sl
17 {Refistenda de puesia a tierra® ] H]
18 ideniificacion de Tablergs y Clrcuitos™ 51 51
15 Identificacion de canalizaciones® NO
20 Selaliscln Identificacion de conductores de (ases, neutro y tierra® 51 51
1 Dingramas, Avisos y Sedalus 1 k1]
12 del Proyecto i Sl
23 Final Planols) de lo construido | St
24 Certific de producios’ 51 G
25 Bomba contra incendios NO
26 Compatibilidad 1Armica de equipos y materiales H 5
7 Ejecucion de 1as conexiones® 51 ]
8 Ensayos luncionales® 51 St
29 les acordes con | diciones 51 St
10 o Proteccion conira arcos intermnos NO
31 Proteccion contra alectrocucidn por contacto directo® gl 7]
31 Prot contra eleclrocucion por contacty indirecto” SI i
3 Reslstencia de alskamiento® H]
34 temas de mmer gencla NO
35 Sujacién macanica da elemantos de la instalacién NO
36 | de eq NG
Nota: 3 @ verificar en de vivienda ¥ peq
E. CIONES. MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta fas eléctricas intermnas del apartamento 404 de la Torre 3 de Torres de Villa Campestre, desde los bornes de entrada de! tablero principal hasta las salidas de uso final.
Cualquier alas posterior @ la fecha de 14 bilidad dei de la y deberd ojecutarse de acuerdo al RETIE. Esta inspeccion fue!
ejecutada ¢l dia 11 de Dctubre de 2015
F. RELACION OF ANEXOS
G. RESULTADO D LA INSPECCION - B
RESULTADO: APROBADA . NO APROBADA
Nombre Director Organismo de [nspeccion: Edwin Romin Arbelae: Mat. Prof. CL205 - 37819
Nombie y Apelidos del Inspector: Karen Rodriguer Ripoll Mat, Frof, AT205-56924

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066

e-mail: comercial@asiksas.com.co » Barranquilla - Colombia

www.asiksas.com
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