4/ ASIK

INSPECCION Y CERTIF%CACIC}NES

NIT. 800.822.781 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS ¥ ERERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPUMIENTO DEL RETIE

RS

ACREDITADO

[A IOENTIFICAGEN GEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y Fecha de expedicion Barranquilla, 16 de Octubre de 2015 Dictamen No.[ 00183 |
Nombre Organismo de Inspeccion: ASIK 5.A.5. de 15-0iN-022
Nit. Organismo de inspeccion: 900,822.791-1
Direccién domicilic: Cra 53 No. 55 - 57, Locsi 01 Teléfono: (5) 3855803
B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACRON ELECTRICA DE USO FINAL OBJIETO DEL DICTAMEN
L é % Puerto Cofombia, Atlintico Direccién Carrera 24 # 3A - 272, Apartamenta 101, Torre 4 Bario o Sector Villa Campestre
Tipo de Servicio: Publico D Residencial - Camercial D Industrial I:] Espedial - Tino D
— o TR S e i -
Cop.Iratelads (WAORW) | 53 | TemMa() [ oaupoums | Fmes e Afla de 2015
€, IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACKAN
| Disefador Ing. Jaire Alenso Diaz Rangel Mat. Prof. No. EN205 - 33991
| interventor {si ko hay) N/A Mat. Prof, Ne. NfA
{ Responsable construgeion Ing. Jalro Alonso Ciaz Rangel Mat. Prof, No., SH205 - 33991
D. ASPECTOS EVALUADOS
frEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
Planos, Diagramas y Esquemas® St Si
Analisis de RiEsgo o€ Origen EeCirico” Si E]
iito ERpROTCHCIONes TBCNICas, Wenon s 06 Calcula™ S0 B
Matriculas Prof: de personas cabficadas St St
5 Cainpos Valores de campos. gnéticos NO
Distancias Qistancias de seguridad NG
fiuminaci MINAcIan que requiere men de RETIAP NO
3 10003 103 GiEposItves oF Jﬂﬂhﬂéﬂ' | ]
'del corte aulomatico de ak 4 1 St
10 Protecciones Seleccion, m conduciores® ! 51
i de p i5n contra sob . St S5
u dispositivos de muumim conlra sobr i NO
on de nivel de riesgo” El 5
contra rayos o el ot si Si
15 Ci de Ios cond de tierra y les® s S
16 Sistema de puesta @ tierra s en ¢l sislerma de puests ¢ berra® 5l ]
7 i de puesta 3 tierra® i |
B mmmam ¥ Circuitos™ st ]
9 e Identificacidn de canalizaciones® NO
30 'm.:ma.mmd- Tasus, neulro y tietia® | 1]
21 Em:. Esquemas, Avisos y Seflales ] 7]
F7] del Proyecto |
23 Documentacidn Final {Plane{s) de lo construida I 1
24 Certilicaciones de productos® i |
2% Bomba conlra NG
% Compatibilidad termica de squipos y materales i 50
27 i n de fas conerioies” i 5
28 Ensayos funcionales® 1 S
29 acordes con las condich il | El
30 Otios Proteccion contre arces Internos NO
31 Proteccion contra electrocucion por contacto directo® S ]
32 Prolecdon tontia eleclrecucion por conlacte indirecto® 51 St
"_;T“‘I Resistencia de aisiamizno” si st
34 ncia NO
35 Sujecian mecinica de elementos de la instatacion NG
36 [Ventilacién de aguipos NO
Nota: * ltems a verificar en instalach de vivienda y
[E GRSIAVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta tas Internas del 101 ge la Torre 4 ge Torres de Villa Campestre, desde 1os bornes de entraca del tablere prineipal hasta las salidas de uso final.
Cusiquler ficacién & las B & lo fecha de i serd del p: de la ¥ deberd «j de acuerdo al RETIC. Esta inmpeccidn fue
ejecutada el dia 0 de Octubre de 2015
[F- RELACION D ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECLIGH = =
RESULTADO: APROBADA . NO APROBADA
Nombre Director OIEEnismo de Inspeccion: Edwin Romdn Arbelaez Mal, Prol. €L20%5 - 37819 Firmay
Mombre y Apellidos del Inspector: Gustavo Therdn H Mat. Prof, AT205-51697 Firma
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular:

300516 1066

e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barranquilla - Colombia
WwWw asiksgsas com co




