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INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 800822.791 - 1

REPOBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTD DEL RETIE

@

ACREDITADO

& IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y Fecha ge expedicion Barranguillz, 16 de Octubre de 2015 Dictamen Nn.l 00217
Nombire Organismo de Inspeccion: ASIK 5.A5. de Ac 15-0iN-022
Nit. Organisma de inspeecion: 900.822,791-1
Direccidn domicilio; Cra 53 No. 55 - 57, Local 01 Teléfono: {3) 3855803
B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBIETO DEL DICTAMEN
Loealk Municink Puerto Colombia, Atlintico Carrera 24 # 3A - 271, Apartamento 802, Torre 4 Bartio o Sector Villa Campestre
Tipo de Sarviclo: o Renidenciol L comercat [ wousiat [ ] especil-Tipo |
cop. instalsdn (VA 0kW) [ 53 | vesontv) [ _omapis | eees (1T 2 I avo deserminacien
C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
| Disedadar Ing. lalrg Alonse Dlas Rangsl Mat Prof. No, 3N205 - 33991
interventor (sl lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Pesponsable construccién Ing. Jaro Alonso Diaz Rangel Mat. Prof. No. $H205 - 33991
D. ASPECTOS EVALUADOS
ITEM REQUISITO ESENCIAL 1 ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Dlagramas y Esquemas® 51 Sl
2 Disefio Andlisls de Riesgo de Origen EWctics il s
3 Especificaciones Técnicas, Memorias g¢ Calculo® 1 El]
) [Matriculas Prolesionaies ow personas callficadas T i
5 Campaos Valores de campos electromagnéticos NO
6 Distancias Distancias de seguridad NO
7 [ e inacld mnﬂ%udkm«ndgnmw HO'
[] Accesibilidad a todos los dlspos de proteccidn® ] st
9 F d#l corte automalico de al 5 | El
10 Protecciones Selecddn de conduclores” il 5l
11 Gin de de G conira I St
[¥] Selecdon de Ivas de proteccian contra sobretensiones NO
13 2 |Evaluacién de nivel de riesgo® St ]
] RO Implementacin de 14 proteccian St S
15 ad ue 1os de ierra y taulpolanciales” 51 Si
16 Sistema de puesta a Uierra ICwmmmishnrNd-wem: erra® 51 b]
17 Resistencia de puesta a tierra® S H
18 Identificacion de Tableros y Circuntos® 1] Si
19 [iGentificacion de canahiasions © NO
70 Behabracite: (Identificacion de canductores de Tases, newiio y Uerre™ S Bl
21 Diagramas, & Avisos y Seflales ] H]
22 del Proyecio 1 (1
23 Documantacion Final 3) de lo construido ] Si
24 ilicaciones de productos 1] St
2% | Bomba contra incendlos NO
% | Compatibitidad térmica de wquipos y materiaies 51 S0
27 Ejecucitn de las conexiones”™ 51 sl
28 Ensayos funcionales’ 5 SI
9 acordes con fas st S
30 os Protaccitn contra arcos Inlarnos NO
31 |Proteccion contra elecirocucién por contacto directo® 51 ]
32 Proteccion contra eleetr: por conlecto indirecio’ $ |
31 Resistencla de aislamiento® 51 1]
34 (Sistemas de emergencia NO
35 ﬁ-ﬂn ds i 13 Instalacior ND
% Vi de equipas NQ
Nota: ¥ Rams a varificar an invtalaciones de vivlanda y pequeNos comerdias
E. CIONES, MODIF! Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta i P las i eléciricas invermas del apartamento §02, de 1a Toire 4 de Torres de Vills Compestre, desde los bornes de entrada del tablero prindpal hasta las salidas de uso final.
Cualquier modificacién 3 las instalaciones eléctricas posterior 3 Ia fochs de Inspeceion seb rmsponvabiidad del propl de la ¥ deberd v de acuerdo al RETIE. E$1a inspeccian fue
|ejecutada el dia 03 de Octubre de 2015
F. DE ANEXOS
G- RESULTADO DE LA INSPECCION
g Aronon | Bosmon (|
Nombre Director Organismo de Inspeccidn: Edwin Romin Arbelasz Mat. Prof, CL205 - 37819 Firma y Sello
Nomibre y Apellicdos del inspector: Gustava Thetdn H Mat. Prof. AT205-51697 Firma
| DICTAMEN DE INSPECOION PARA USO FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia

wWwWw.asiksas.com.co




