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INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 900.822.79] - |

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

@

ACREDITADO

A. IDENTIFICATION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién Barranquilla, 16 e Octubre de 2015 Dictamen ug,L_ 00234 )
Nombre Organlsme de Inspeccitn; ASIK5.AS. e Atredi 15-0in-022

Nit. Organismo de Inspeccion: 900.822.791-1

Direcchbn domicifio: Cra 53 No. 55 - 57, Local D) Talafona: [5) 3855803

8. I0ENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL DRIETO DEL DICTAMEN

{Localizacidn  Municipic Puerta Colombia, Atlintico Direccién Carrers 24 ¥ 3A - 272, Apartamento 1203, Torre 4 Barrio o Sector Villa Campestre

Tipo de Servicios Publico D Rasidencial . Comercial D industris} D Espacial - Tipo D
Cop. Imtatada (kVAOKW) | 53 ! Sension () [T onapan | reses 1] 2 I svoce [ wms |
L=t ICACION DE P NALES RESPC DE LA INSTALACION
Diseflador Ing. Jalro Alonso Diat Rangel Mat. Prof. No. SN20S - 33991
interventar (si lo hay) N/A MaL. Prof. No. niA
Responsable construccidn Ing. lairo Alonso Diaz Rangel Mat, Prof. No. 5N205 - 33391
0. ASPECTOS EVALUADOS
irem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
#not, Diagramas y Esquemas® 7 Si
Disefio Ardlisls de Rieigo de Origen Eléctrico® 1 St
E: Técnicas, de Caiculg® I sl
Prof s de personas calificadas i Al
Campos Valores de carmpos eleciromagnaticos NO
Distancias Distancias de seguridad ND)
iUminacion | luminacién que requiere dictamen de RETILAP ND
] ibilidad 3 todos los de proteccion® S |
9 Funcionamienta del corts automdtica de alimentacian 5] s
10 Protecciones Seleccion de conductores® ) I
de disposi de contra sobrecorrisntes Si |
| Bl e pro contra sobretensiones NO
Evaluacion de nivel de riesgo® S| i
i contrz rayos — Gk 7 7
1 Continuidad de los cond; g tiarra y i s 5i S
16 Sistemna de puesta a tisrra Corrientes en el sistams de puesta a lierra® 51 3] Z)
17 puesta a tierra® St 1]
1 tdentificacidn de Tableros ¥ Clrevitos® St St
19 identi n de canalizaciones® NO
2 ke dentificacién de conductores 8 Taies, nevira y Torrs” i g
1 Diagramas, Esquemas, Avisos y Seales 1] ]
22 Immoth del Proyecta | 5
23 D ion Final Planols) de lo construido ] Si
4 ciones de productos” S 5l
5 Bomba conlra incendios NO
26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales H Si
7 cidn de las conexiones® ] st
8 Ensayos funcionales® ] St
29 Materizles acordes con [3s condiciones smblen tales H Sl
30 Otros Eﬁem contra arcos intermos NO
£ Proteccion conlra eleclrocucion por contacta direcio” 1 ]
32 |Protec contra elect:ocuckdn por Contacin INBIecio® i 5
33 | de aislami | St
34 Fﬁrmas de emargencia NO
35 I5¢ 4 de el ae la inn NO
3 ]ﬁ«"r&m de equipos O
Nota: * fiems a varificar an Instalstiones d¢ vivienda y

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta Iag & alé

Internas del apartamento 1203, de I3 Torre & de Torres de Villa Campestre, desde los bornes de entrada del tablero principal hasta las salidas de usol

final. Cualquier modificacin a las instalaciones eléctricas posterior @ la fecha de & setd dal o de fa ¥ deberd ejecutsrse de acuerdo al RETIE. Este inspeccidn fue|

| siecvtada el dia 04 de Octubre de 2015

F. R ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION - e

RESULTADO: APROBADA . HO APROBADA / | f = e ——
L " .

| ——
Mombre Director Organbsmao de inspeccion: Edwin Romén Arbelaer Mat. Prof, 1205 - 37819 Firma y -
Nambre v Apailidos del tnspector Gustavo Therdn H Mat, Prol. AT205-51697 Firma S

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USD FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barranquilla - Colombia
wWww.asiksas.co
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