47 ASII

INSPECCION ¥ CERTIFICACIONES

NIT. 500822791 - 1
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGLA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACKON OE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
A DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y Fechs de expedicion Barranquills, 16 de Octubre de 2015 Dictamen No. 00267 )
Nombre Organismo de Inspecctin: ASIXSAS. de 15-DIN-022
Nit, Organisma de Inspeccidn: 500.822.791-1
Diraceién domiciio: Cra §3 No, 55 - 57, Logal 01 Teléfono: (5) 3855803
B. IDENTIFICACION O LA INSTALACON ELECTRICA DE USO FINAL DBIETO DEL DICTAMEN
L Barranquilia, Atlintico Carrera 71#94-01 Barrio o Sector Villa Carolina
Tipo de Sarvichos Publico D Residencial - Comercial D Il D Eapecial Tipa D
: [———— e . T =
Cap. Instalada (kVAORW). | 928 | vemsinpv) | 0214/0123 | Fases e 15 S ARodeterminacidn | zo1s |
2 ON DE PROFES! COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Disefador Ing. Oclando Villalobos Mat, Prof. No, AT205 - 56154
Interventor (sl lo hay) NfA Mat. Prof. No, NfA
|Respontable construccidn Ing. Sebastian Hoyos Mat. Prof. No. AN20S - 100032
O, ASPECTOS EVALUADOS
frem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
Hm—a,_o_hgams ¥ Evquemas. 5l 5|
Dheflo Andiisis de Rieigo de Origen Electrico Si |
Especificaciones Téenicas, Memorias ge Caloiio” i ]
Matriculas de p 33 calificadas ] i
5 Campas Valores de “electr &licos NG
& Distandas Distancias. § ] NO
7 lluminacidn cién que requlere dictamen de RETILAP RO
B Accesibilidad 3 Todos Jos e proteccien” st 1]
5 Fundonamiento ﬁmm%% de 4l ion” Si 1
10 Protecciones Selection de conductores® 5l E]
T [Salleccidn de dnponitivos de b 3 contra S0 st
12 Seleccidn de disposttivos de conira sob NO
13 Ey ribvel de i S 5
14 PiSsion Soala cayer imglementacion de 3 protpceion ] S
15 Continyldad te los conCuctores de llerra y conaxionss sauipetenciales® 1 51
16 Sistemna de puesta a tierrs. Corriantes en ¢l 3istema de pussia a Lerra® 1
17 Resistencia do puesta 3 tierra® 1 5]
18 Identilicacion de Tableros y Circulios® 1] Si
19 Sollalzaciin Tmmwm' NO
20 de conductores de lases, Neatio y terra® 1 ]
21 amas, Esquenas, Avizos y Seflales S S
2 Memona del Proyecto | ]
FE] Finai ) de lo construido i £l
24 de productos 51 1
25 Bomba contra incendios RO
26 G tib rmica de equipos y maters 3] 51
7 n de las conexiones | 51
28 Ensayos funtionales® 1 1
29 Materiales acordes con las condiciones ambientales” | st
30 Diros Proteccidn contra arcos internas NO
it Proteccian contra whect Par Contacio drecio” I Sl
32 dn por contacto 51 ]
3 Rasistencia du aislamiento® s ST
34 ca NO
35 de elementos de fa lnstalacion NO
36 de equipos NO
Nota: * hmunﬂﬁmimﬁmﬂnmuﬁq}muh
E. OBSERVACIONES, MODW ICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta las internas del apartamento S01 de 1a Torre 1 del Canjunto residencial IBIZA, desde los bornes de entrada del tablero principal hasta las salidas de usol
final. Cualquier alas i Mictricas posterior a Ia fecha di i serd ilidad del propi de iy lacidn y deberd ef de acuerdo al RETIE. Esta inspeccicn fue
ejecutada of dia 07 de Octubre de 2015
P REACION DE ANENOS
G. RESULTADO DE LA WSPECCION
RESULTAGO: APROBADA - NO APROBADA & D
Nombre Director Organismo de Inspeccin; fdwin Romdn Arbelaer Mat. Prof. CL205 - 37819 Firma y, :
Nombre y Apeliiios del inspector: Gustavo Therdn H Mat. Prof. AT205-51697 Firma
— e
| DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co » Barranquilla - Colombia
Www.asiksas.com.co




