INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 800822781 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPUIMIENTO DEL RETIE

A IDENTHFICACION DEL ORGANISMO DL INSPECLIAN

Lugar y Fecha de expedicidn Barranquilia, 16 de Octubre de 2015 Dictamen Nn.l 00317 !
Nombie Organismo de nspeceion ASIKS.AS. Resolucion de Acreditacion: 15-01N-022

Nit. Drganismao de inspeccion 900.822.731-1

Direccion domiciiio: Cra 53 No. 55 - 57, Lacal 01 Teléfono: (5) 3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACIGN ELECTRICA DE USQ FINAL DBIETD DEL DICTAMEN

Locallzacidn  Municipiu Cartagend, Bolivar Direccion  Diagonal 33 No, 71 - 86 Barrio o Sector La Frovidenca

Tipo de Serviclo: Publico D Residencial - Comercial G industrial D Evpacial - Tipo D

Cap. Instalada (kVAOKW) [ 574 Tensién [kv] 0,284/0,123 | Faies Ao de terminacién

C. IDENTIFICACION DL PROFLSIONALLS COMPETLNTES RLSPONSABLLS DE LA INSTALACION

Disefador Ing. Jairo Alonso Diaz Rangsl Miat. Prol. No. SN205 - 3399%
interventor (s lo hay) LTS Mat. Prol. No. - NA
Responsable construction Ing. Sebastidn Hoyos Mat. Pral, No. ANIOS - 300032
0. ASPECTOS EVALUADOS
fTEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Fliaiios, Diagramas y esquemas” S sl
7 P A finis de Riesgo de Origen ENLinco® 5 5
3 el [y weihicaciones Tacnicas, femarias de Calcaio 5 51
Whairicuias Profesionales de perionas colificadas b1l H
Valres e campos siect )
Distancias de seguridad NO
Gl liurinacitn que tequrere dictamen de RETILAP MO
B Accesibilidad a todos los dispositivos de protes 2 S Sl
3 F iento del corte de al S0t 5t El
10 Prolecianes Seleciidn de conductores® St St
1 Seleccion de d de conira i ¥ 50 Sl
1 Seleccidn de dispositios de conlra NG
T
1 | Cvaluaddon de rivel de riesgo™ 1] 1
1 RrCHREiR LS TS | impiementacian e 13 protecadn ] 7]
15 Continuidad de los conductares de tierra y coneslones equ fales® | 51 !
15 Sistema de puesta a tivrra Corrientes en el sistena de puesta a tierra® | 1
17 Reuistencia de puesta 3 tierra® | S
1 {dentticacion e Tableros y Circuitos* i ]
1 |identiicacion de canakizaciones? NO
3 bR {denuliEacion Oe condutiores ae fases, NEUITD y erra’ 5 5
i L JHagramas, Daguemas, Avisos y Sedales 1] s
12 [ Remaria del Pioyecio Si Sl
23 Docusienlasib Final any) e I cenmstr o [ 5
1] 'E.arhhrarmn #5 dn productos” 1 51
5 ;: mba contia ncendios NO
26 ,f,,‘ potibillad tenmica de equipos y materlales 51 b 1]
37 | cucian du las conmaones® 5 5
18 €inayos fupcion shes s Si
29 i3 torales acordes con las i ientales s st
30 a6 IRCEION CONIIA A1COS DILATNOS NG
31 o DN CONTRE @leciFOCUCION poy CoNtacto direcio” 31 S
32 Pioweccion contra lecirocudion por contacla indirecio® 51 St
EE] feratencia de shiismiento® sl 51
H Sist+/mas de emergenca NO
35 on Mecdiica de elemerias de i instalacidn NO
36 W 0N UR RQUIpOs NO
X Hota: * Ttems & weeificar en Tach e vivienda y
. OBSERVACIONES, MODIFICACIDNES Y ADVERT! (CuL. [SPECIALES
[E32] i Las wistal. wlect isus anternas del spanamento 212 de la Torre 3 del conjunio r»smnnnal WVERONA, desde [os bornes de entrads del tablero principal hacta las salidas de uso)
final, Cuatquier modinucnan 3 lay instalaciones ¢l clricys posterior a 13 fecha de serd del propi de la instal y deberd eecutarse de acuerdo al RETIE, Esta inspeccion lue)
ejecutada & dia 11 de Cotubre de 2005
F. RE| N DE ANEXDS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA [:j [' ;:
Nombre Director Organismao de Inspeccidn: Edwin Remdn Arbelaez Mat. Prof. :uns - 37819 Firma y
Nombre y Apeliidus del inspector Gustave Theran H Mat. Prof. AT205-51697 Firma .

DICTAMEN DE INSPECCION PARA LSO FINAL

Cra. 53 No, 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comerCIal@351ksas com.co - Barranqu:ila Colombia
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