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INSPECCION Y CERTIFICACIONES

NIT. 900.822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA

(¢

DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion Barranquilla, 16 de Dctubre de 2015 Oictamenno| 00377 ]
Nembre Organismo de inspeccion: ASIK S.AS. Resoluci6n e Acreditation: 15-0N022
NiL Organismo de inspectidn: il 300.822.791-1
Diteccion domieilio: €13 53 No. 55 - 57, Local 01 Tulétono: Is) amssagy
B IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
|localizacion  Muaicipio Cartagena, Bolivar Cireccion Diagonal 33 No. 71 - &6 Barrio & Sector La Providencia

Tipo de Sarvicio:

Cap. Instalada (kVA o kW)

Resigencial

| vensenton [ ongoin Fases

Comercial D

industral D Especial - Tipo D
i .7 il - ARo do terminacién

C. IDENTIFICACKON DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Ing. Jairo Alunso Diar Ranget Vat Prof. No $N205 - 33951
interventor (si ko hay) N/A Mat. Prof. No N/A
Responsabie construccion ing. Sebastian Hoyos Mat, Pral. No. ANZUS - 100037
D. ASPECTOS EVALUADOS
ifem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
Planos, Diagramas y Esquemas® sl H]
Diseho Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico® si ]
Espeaficacnes Tenicas, Memonias de Caleuio® 51 [
Matriculas Profesionales de personas calificadas F] 5
& Catnpos Valores de campos g NO s
Distancias Distancias de seguridan NO
Hyminacidn Huminacin que requiere dictamen og RETILAP NO
b a todos los di de proteccion” sl sl
Funclonaniento del carte automatico de alimentacian® Bl ]
10 Protecciones Seleccion de conductores® sl sl _—
1 [Seleccién G ispositivas de praticeidn rontra sobrecorunts si sl
1 Saleccion dr dispasitives de protecelon contra mtmnmues NO
1 = Evaluacidn de nivel de riesgo® 50 % S
I PRtCCo Gt royed Imglemeniacion ar Ia proteccion Bl Si "
15 Canlinuidag de 1o conductores de errs ¥ CONERIGIES equipolenciales Si 5
16 Slsteina g puesta 3 tierra Corrientes ¢n el sislema S puesta 3 tierra® Si 5i
17 g€ puesls a lierra® St 81
18 identificacion de Tableros y Cireuitos” st St
15 tdentification de canalizaciones® NG )
Sef 6N =
0 e \dentificacion de conductores de lases, neutro y terra® i ey ]
L Diagranias_ [sauemas, Avsos y St ] ] = Eare)
Memoria del Proyecin | S
Final Pano(si de la consiruido [
4 Certificaciones de producios” | i
25 Bomba tontra incondios NO
26 Compatibilidad térmica de EGUipEs ¥ mateviales 51 51
27 Ejecucion de las conexiones” St H
28 Ensayos funtionales” 5 si
29 Materiaies ucordes con Tas condiciones ambiraiales ¥ E) 4l
30 Orrox PEOTECCION conlra arcos internos NO
3 Proteccion conlia eleciroclucion por contacio Jiecio ™ L] ]
32 Proteccion cuntra eleglroLuLion it Contacio mdiecto” Sl Si
3 Resistenchs de aislamienio® 8 St
34 Sistemas de Einergencia NU
35 Sujecdn mecanica de elementos de la inslalacion NO
36 Ventilacion ce equipos NO
Nota: * kems 3 veriiicar en instalaciones de yivienda v i
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALLS
Esta inspection compr endio las Instalaclones eléctricas internas del apariamento 409 de la Torre 3 del canjunto residential VERONA, desde los bornes de enirada del 1abiero principal hasta las salides de uso)
final. Cuaiguier o0 3 las 23 eléetricas posterior a la fecha de 00 Serd d del de lz instalacin y debera ejucutirse de scuerdo 3l RETIE. Esta Inspoceion fue
el dia 12 de Octubre de 2015
[T, RECACION RECACION DI ANEXOS
G- RESULTADG DE LA INSPECCION e
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA
Nombre Dicsctar Qi ganisme de Inspeccion: Eowin Roman Arbefaer Mat o, €L205 - 37819 Fisma vf&fua =
Kombre y Apelikios del inspectar: Gustavo Therdn H Mat. Prol, ATI05:516Y 7 Fimg

DICTAMEN DE INSPECTION PARA USD FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066

e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barranquilla - Colombia
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