INSPECCION Y CERTIFICACIONES

NIT. 800822791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE ILUMINACION EXTERIOR O ALUMBRADO PUBLICO SEGUN RETILAP

Lugar y Fecha: Barranquilla, 19 de Octubre de 2015 Organismo de Inspeccion ASIK S.AS. Dictamen No,

Nombre o razén soclal del Eobarneiisa del taiar
o dela

Nombre del proyecto; PARQUE PRINCIPAL AYACUCHO

Direccion de |a Instalacion: Parque Ayacucho, Corregimiento de Ayacucho del Municipla La Gloria, Cesar

Tipo de Instalacion: Pablica - PrividlD Total LumlnamnEI
Red de Alimentacién: Circuito Exclusivo [:] Uso General -Con sistema de medida de Energla: E -

Objeto de la instalacién: Parque - VIISD Longitud total tm}‘:l Area total (m)

Cap. Instalada (kVA o kW) 3,59 Tensién (kv) 0,22 Afio de terminacién 2015
Personas Calificadas responsables de Ia instalacion:
Disefio: Ing. Edwin Alberto Perpifian Ortega Mat. Prof, No. BL20S - 35233
Interventoria (si lo hay) No aplica Mat. Prof. No. No aplica
Construccién Ing. Edwin Alberto Perpifian Ortega Mat. Prof. No, BL205- 35233
fTem ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Memoarias de cdlculo sl sl
2 |Determinacién de clases de lluminacién sl ]
3 de las fuentes Tuminosas [IRC, vida Gtll] y compatibilidad con Jurmi ¥ ambi de instal; (1P, IK,] & s
FHS)
4 |nformacidn fotomatrica de 1as Tu Tas utilizadas certihi Matriz de Curvas o Coelicientes % s
Utilizacién).
5  [Validacién de software de disefio si st
6  [Cdlculo manual ( alcance, pardmetros incluldos y supuestos realizados ) ] Sl
7 Cumplimiento de los pardmetros de disefia establecidos en el RETILAP sl s
Factor de uniformidad longitudinal UL Si SI
Relacion de alrededores (SR) NO
lluminancia promedio minima mantenida (luxes) SI S
C de de ilumi sl 51
8 :
gt chonflc {luminancia horizantal promedio (iuxes) ] Si
Luminancia promedio [ed/m2) NO
Factor de uniformidad general Uo NO
Incremento de umbral T (%) NO
9 |Determinacion del factor de dela i8n de alumbrado sl sl
10 de di ble al © propietario sl st
11 |Planos del proyecto de alumbrade aprobados por responsable de la prestacién del servicio de alumbrads 5l S
12 ibilidad a todos los de control de i 5 si
Mediciones fotométricas sistema)Co de de 5 sl
13 |de Alumbrado (a las 100 horas d
funcionamiento) lluminancia promedio (luxes) sl 51
14 |Control de iluminacian de exteriores {Incluye avisos) NO
15 |Cumplimiento de los valores ofrecidos en el disefio sl sl
16 | Cumplimiento de Valores de Densidad de Potencia de la instalacién (DPEA) NO
17 |Sistema de control automdtico (fotocontrales) de alumbrada Poblico (Ensayes funcionales) si sl
1B |Puesta a tierra de carcasas de luminarias 8l sl
19 |Revision de certificados de conformidad de productos de iluminacisn sl S
20 |Certificacidn de instalaciones eléctricas con RETIE sl sl
Nota: Todos los proyectos de alumbrado publico de Nivel € deben cumplir con todos trémites y el procedimiento establecido en el Capitulo 6 del RETILAP, sin perjuicio del alcance|
que se b por los icipios para otras de proyectos de alumbrado piblico.
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES {si las hay) e Identificacion de anexos
Esta i las instal de al extarna piblico del Parque Ayacucho, ubicado en fa direccidn indicada. Cualquier modificacion a las instalaciones de
Huminacién pesterior a la fecha de in serd del prop de la ¥ deberd ejecutarse de acuerdo al RETILAP. Esta inspeccidn fue sjecutads ef dia 2 de
Octubre de 2015.
o
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA :l
Responsables Dictamen: e
¥ Firma O de ion: Ing. Edwin Rom4n Arbelaez Resolucion de Acreditacion 15-01N-022
Direccion Domicilio Carrera 53 No. 55 - 57, Local 01 Telefono ) 3855803
|Nombre y Firma del Inspectar: Karen Rodriguez Ripoll Mat. Prof,
DICTAMEN DE INSPECCION PARA ILUMINACION EXTERIOR Y ALUMBRADO PUBLICO 4 02001

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia

WwWW.asiksas.com.co
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