47 ASIK

INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 900.822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion Barranquilla, 20 de Octubre de 2015 Dictamen No. 000265
O de ién: ASIK S.AS. Resolucion de Acreditacidn: 15-0IN-022
Nit. Organismo de Inspeccidn: 900.822.791-1
Direccion domicilio: Cra 53 No. 55 - 57, Local 01 Teléfono: (5) 3855803
B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBIETO DEL DICTAMEN
Localizacl ipi Barranquilla, Atlantico Direccian Calle 98 CNo. 1E-210 Barrio o Sector Conjunto 10, Las Gardenias

Tipo de Servicio: Publico D Residencial - Comercial D Industrial D

especial-Toe [ ]

Cap. Instalada (KVA o kW) 75 | wensipm = o ] Fases B 2| 3 | sode terminacion

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. Alexander de La Ossa Morales BL20S - 4896
Interventor (si lo hay) Ing. Juan Carlos Narvaez Llinds 3 AT205 - 88612
Responsable construccidn Ing. Alexander de La Ossa Morales BL20S - 4896
D. ASPECTOS EVALUADOS )7
fTEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR AN T gvh:ﬁ CUMPLE NO CUMPLE

1 Planos, Diagramas y Esquemas® C iy N ? 51 4

2 Disefio Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico® Y 9 SI

3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® \ é ‘: < NO

4 Matriculas Profesi de calificadas \ A sl i

5 Campos Valores de campos electromagnéticos VB NO

[ Distancias Distancias de seguridad AN \ & NO

7 luminacién [luminacién que requiere dictamen de RETKAP \ NO

8 A ilidad a todos los dispositi prothecidnty X % St Sl

9 Funci I del corte " dinglim i f St Sl

10 Protecciones Seleccitn de conductores® El sl

11 Seleccién de dispositivos dayproteccionpntrigobredgrrieMes & St Sl

12 de i ‘:':%-:Edn contra s8pretefgiongd” NO

13 . Evaluacién de nivel ge ri i NO

14 PrOMECh et s Implementacion ge [a' eyl"elgqﬁn . \) NO

15 Continuidad de lo: rewge ti v pAnexjlnes equipotenciales® Sl SI

16 Sistema de puesta a tierra Corrients &l sist Questha tierra® NO

17 i Nerr: ~— NO

18 Identifisgcion de Table Cir 5* Sl Sl

19 Identificalign izaciones® NO

20 ~{/dentificaciohde ucto ses, neutro y tierra® H] sl

21 as, Esta wisos y Sefiales NO

22 Th % sl sl

23 Documentacidn Final Plarms sagstivo ] Hi

24 T g gAiroductos® H] St

25 NO

26 E:' Ipatibilidad térmica de equipos y materiales NO

27 ion de las conexiones® St Si

28 \Ena#yos funcionales® S St

29 Hateriales acardes con las ici ] H]

30 Dhtos Proteccion contra arcos internos NO

3, Proteccion contra electrocucién por contacto directo® Si Sl

3 Proteccion contra electrocucion por contacto indirecto® NO

3 i ia de i NO

34 Sistemas de emergencia NO

35 Sujecion dnica de dela i i0 NO

36 Ventilacion de equipos NO

Nota: * ftems a verificar en instalaciones de vivienda y pequefios comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta i dié las 1 eléctricas internas de las dreas comunes internas de las Torres 1 a 15 de la Conjunto 10 de la Urbanizacion Gardenias, desde los bornes de salida de la
proteccién de sobrecorriente hasta las salidas de uso final de |as cinco salidas de iluminacion del drea comun y luminarias de emergencia. Cualquier 6nalas I eléctricas forala

fecha de inspeccion serd responsabilidad del propietario de la instalacion y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Esta inspeccién fue ejecutada el dia 19 de Octubre de 2015.

F. RELACION DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

Director O i de ion: ing. Edwin Alexander Romén Arbelaez Mat. Prof. €L205 - 37819 Firma y Sello

y Apellidos del s Ing. Karen Sofia Rodriguez Ripoll Mat. Prof. AT205-56924 Firma

RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barranquilla - Colombia

wWww.asiksas.com.co

ACREDITADO




