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INSPECCION ¥ CERTIFICACIONES
NIT. 900.822.791 - ]

REPUBLICA DE COLOMBIA
_ MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

e

ACREDITADO

A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y Facha de wxpedicidn: Barranquills, 24 de Octubre de 2015 Dictamen Nn.l 00417 I
Hombre Organismo de Inspecddn: ASIKCEAS, én de Acreditacidn: 15-QiN-022
it Orgsnismo du Inspeccién: 900.822.731-1
| Dirsccidn domicilio: €1 53 No. 55 - 57, Local 01 Teiéfono: (5) 3855803
8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USQ FINAL ORJETO DEL DICTAMEN
Localizacis Soledad, Atléntico Diraccion Carrera 17 4 78C- 16 Barrio 0 Sector Los Almendros
Tipo de Sarvicle: mnwl___:_] l\nldmd-l- cmmlD amumlj Especial - nMD
Coniataisds bhowt) [ ve Jrenssn o o[ L 5] sosereminscon 20 |
C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Diseador Ing. Jairo Diaz Rangel Mat. Prof. No. SM205.33091
interventor (sl lo hay) N/A Mat. Prof. No. /A
Responsable construecidn Ing. Qrlando Villalobos Mat. Prof. No. ATZ05 - 56154
D. ASPECTOS EVALUADOS
frem ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
lanos, Diagramas y Esquemiy’ St |
Andlisis de Riesgo de Origen Cleciricn® 51 |
Biseflo - 5] 1
51 i
Campos HO.
Distanclas d id St H]
e requisre dictamen d NO
Accasibilidad a todas los 015 posiivor de Jin* S ]
9 unclonamiento ¢l corte sutoimbtico de 3l TBn* ] ]
10 Protecciones uctores® Si 1
1 o1 Je proteccien contra sabrecorientes’ ] 30
12 de idn contra sob WO
13 — Evaluacion du nivel de rieigo’ ] 31
14 Pr EEniraTINS i) dr la prolecdd HI 31
s [Continuldad J¢ 13 conduciores de 1112 y tonexiones sqUIDOIaRED ] 51
16 Sistema de pueita atierra  [Corrlentas en ol slstema de puesta 8 Ueira® 51 ]
7 I'inmm'd._- s puita a terra® ) 51
rcuitos® sl St
x idanti canalizaciones” NO
(identificacion de conductores e Tates, neuiray Herra’ H] )
21 Diagramas, Elummn. ViR ¥ SeRales Sl ]
2 Memoria del Proyecto ] 3
FX] Documentacién Final Planols) de fo consiruido B i
u nes de productos® E] S
25 Bomba contra incendios )
6 Compatibilidad trmice de vauipos y materiales 50 A
Fii cldn de lss conexiones® 51 5
28 Ensayos funcionales” s il
9 Aateriales acordes con las condick i H] 51
30 o Proteccldn eontrs arcos Internos NO
a1 oteccitn contra electrocucidn por contacto girecia’ Si ]
EF Protecdidn contra slectrocucién por contacts indlrecta” ] 1
ET) da de alslar = S si
ET] de ! NO
35 Sulecion mecanica de el delali g ND
36 | Venti de squipos T, ]
Wats: ¥ Tarma 3 varificar wn Instlaclones de vivienda y mmmmd-
. OB3ERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS [SPECIALES
Esta 4 lan 1é intarnas de ls casa 1521 Ma 15 del conjunio residencial Reservs de loe Almendros, desde los bornes de entrada del tablero principal hasta lag
salidas de ueo final. Cuslquiar modificacidn a las instalack posterior & la fecha de | serd del prop dels ¥ deberi ¢} de acuerdo al RETIE.
Exta Inspeccidn fue wjecutada el dia 19 de Octubre de 2015
[F. RECACION DE ANEXOR.
G. RESULTADU DE LA INSPECCION —
<
RESULTADO; APROBADA - NO APROBADA D L
Nombre Director Organismo de Inspeccién: Edwin Romin Arbelae: Mat, Prof. CL205 - 37619 firmaysello o P
Nombre y Apellidas def Inspector: Guatava Therin H Mat. Prof, AT205-51697 Firma U
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL F-C-04-01
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Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 4 Teléfono: 365 5603 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia

WWw.asiksas.com.co




