4/ ASII

INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 800.822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

ACREDITADO

A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECGION

Luger v Facha de expedicidn: Barmmanquills, 24 de Octubre de 2015 Dictamen Mo, f_ 00424 I
Nombre ( de ASIKSAS, il de Acreditacion; 15-0IN-022

NIt Oeganiemo de Inspiccidn: 500.822.791-1

Direceién domicilio: Cra 53 No, 55 - 57, Local 01 Telétano: (5) 3855803

B IDENTIFICACION D LA INSTALACION ELECTRICA O USO FINAL ORBJETO DEL DICTAMEN

Localiz Soledsd, Atidntico i Dhrwceldn Carrers 17474C - 58 Mo Fectar Los Almendros

Tipo de Serviclo: mMD : num.l- CW-M-ID uumsuul[: Euudll-ﬂqu

o mmnistonssny [~ i hewiosn [ oo man ] roo B T]  stocsrmmeansn [ ]

- IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

DiseNedor Ing. Jairo Diaz Rangel Mat. Prof. No. $H205-33891
interventor (sl lo hay) N/A Mat. Prof. No N/A
{Responssble construccidn Ing. Orlando Villalobos Mat. Prof, No, AT20% - 56154
D, ASPECTOS EVALUADOS
ITEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
Planos, D us y Esquemas® ] Hl
Biraflo Andlisis dewilomm Fiicirica’ ] 5
Ecpa, ¢4 Tecnicas, Memorlas de Cakuio” ] s
Campos Velores de campus eleComagneticos NO
Distanclas { D s do seguridad i i
Huminacidn liuminacidn que feaulere dictamen de RETILAP NO
1 [Acceriblidad  todos Ios dizponiilver de p 3 £ L)
[} Funclonamiento del corte aulomatiza e shmantscién? k] )
10 Protecclones :whc:idn de conductores” sl 1
|1t 0 Vo de pr contra sobrecorrientes H] S
12 de tivos contra sobretenilones NO
13 Fualu 0 ) ] 1
14 2 IR (mplmentsdds delp 3] ]
15 Continuidad de loy conductores de Usira y conexiones EaIpoTenciales’ ] ]
16 Sistemna de puesta a tierra {Corrie s 2n ¢ sisterna de puesia & berra® ] i
17 R ia de puesta d terra® ) ]
1 Ident e T O3 Y sitos® El i
1 = entifica ¢ canalizaciones® HO
20 il v conductores de fases, neutro y Uerna® H] 51
21 Oiagramss, Erquemas, Avisas v Sefiales SI S
n Memoria del Provecio ] ]
3 Final Planols) de 1o ronstrulde 5 S|
4 de productos® H] Hi
5 Bomba contra incendios NGO
26 [Compatiblidud térmics de €q0lpo1y materialer B 0]
27 Eecucicn de las conexlonas® £ 51
1] Entayos fundonales” St ]
29 Materiales acordes con las condiciones amBlentales ] sl
30 Stres Proleccion contra arcos internos NG
31 Proleccion conira elecirocy, por contacto directa® ] ]
32 Proteccidn contrs electrocucion por contadio Indirecta® ] H]
33 Resistancla de sislamienta® Si S
34 | Sisternas de emergencla NO
35 | 3 dnice de de 14 instal NO
3% entilacidn de equipos 5]
Nota: * ftam a varificar en Instalaclones da vivianda y maqiaio: comerclor
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS E3PECIALES
Esta las instalaci widciricas Internas de is cace 1528 Mz 15 del conjunto residencial Reserva de los Almendros, desde los bornes de entrada del tablero principsl hasta lss
+aliday de uso final. Cusiquier modificacidn a lat instalaciones eléctricas posterior a la fecha de sard del dela ydeberd a) de acuerde al RETIE.

Esta inspaceisn fus ajecutada ol dia 20 de Octubre de 2015

(G, RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA l:’
Nombré Director Organismo de inspeccidn; Edwin Romdn Arbelaer Mat, Prof, CL20S - 37819

Nombre y Apetiidos del Inspector: Gustavo Therdn H Mat. Prof, AT205-51697

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

numbwuulrmwmwdmhmnbm‘mm-‘m

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barranquilla - Colombia
wWww.asiksas.com.co




