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INSPECCION Y CEI'{TIF]CACIONES
NIT. 800.822.781 - |

REPOBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIQ DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACISN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
A DEL ORGANISMO DE
Lugar 'y Fecha de Bamanquilla, 24 de Octubre de 2015 Dictamen uo.l 00438
Nombire d cridh ASIKS.AS. 6n de ditacidi 15-0IN-022
Nit. de o 900.872.791-1
Direccion domicilio; Cra 53 No. 35 - 57, Logal 01 Telétono: (5} 3855803
8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Lncaliiarid il Soledad, Atdntico Direccibn Carrera 17 & 78C- 101 Barrie o Secior Los Almendros
Tipo de Servicio: MMD mdcnuat- WMD lndullﬂilD E»ldwl-'ﬂva
Cap instalaca (vAokw) [ 18 Jrension(iv) 9,240,120 vases| 2 B2 ] Atodeterminacien 2018
€. IDENTIFICACION DE PROFESIONALLS COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Dicefiador ng. Jairo Diaz Rangel Mat. Prof. No. SN20%5-33991
Intarventor (4 ko hay) N/A Mat. Prof. No. H/A
Responsably construccién Ing. Jaire Diaz Rangel Mat, Prof. No. 5N205-33991
D, ASPECTOS EVALUADOS
M REQUISITO ESENCIAL ASPECTQ A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
amas y Liquemas® St [
Eléctrico 51 5l
Dlseflo HI Sl
S 51
Vi HO
Distancias Distancias 0 seguridad 51 St
Tuminacion Trminacin que require de RETIAP —NO
(Kcceuiblidad 2 todos 1os d1sosivos d¢ protecclon” St )
Funtlonamiento del corte sulomAtico g shmentacion’ ] 51
10 & dl eonductares® 3l St
contra ] El
12 Teccid dnmumMn Contra scbretensiants (]
-
" T o iive Eﬂmmﬂf‘mhrm - :: ::
E dnhn 02 Uara y conexiones sauipolenciaies” H] ]
16 Sisterna de pueits s Uerra  [Cotrientes en ¢l sistema de puesta a tierra® 51 sl
T [Rasistancia de puesta a tierra® 4] G]
11 %ﬁ“m da Tebleros y Circultos® H] [
19 cion de canslizaciones® NO
20 Sofatsachly [identificacion de conduclores dv lases, neulro y lerra® 51 ]
21 [Dlagramas, Aviics v sehales T s
22 Memoria del Provecio 1] 81
1 Documentacidn Final Planols) de lo d | ]
7 (o e e T e
2 Bomba conlra | NO
26 Compal 34 iermica ¢ 9quipos y materiales 6] Sl
7 Ei-qmén du las conexiones® ] 51
8 nsayos funcionales® H) 51
29 IMialerisles scordes con las condi bientales® ] Sl
30 Proteccion contra arcos Intemos NO.
3l oS Sn contre ian poc contacto directo® s1 sl
32 idn contra 18n por contacto Indirecto® s i
33 Resislencia de alsiamlento® sl 51
EL) Sistemas de (1 NO
35 Sujecién mecinics de delall é NO
36 Ventilacion de equipos NO
Nota: * lisme 8 verlfcar an [nstalaciones da vivienda y pequen T
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta & i las internas de la casa 1602 Mz 16 del conjunito residencial Reserva de los Almendros, desde los bornes de entrada del tablero principal hasta las
salidas de uso final, Cuslquier modificacidn & las Instalaciones eléctricas posterior a 1 fecha de i serk bilidad del dels dn y deberh o) de scuerdo al RETIE,
Ests Inspeccidn fue sjecutada of dia 2 de Octubre de 2015
[F-RELACION DE ANEXDS
(G, RESULTADO DE LA INSPECCION. "
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA |:I
Nombre Director Organismo de intpeccidn: Edwin Romin Arbelser Mat. Prof. CL205- 37819
Hombre y Apellidos del Inspector: Gustivo Therdn H Mat. prof, AT205-51597
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL
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