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ACREDITADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
'MIMISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACIGN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
LY DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Luger y Fechs de expedicidn: Barranquilla, 24 de Octubre de 2015 Dictamen No,| 00467 [
Nombre de A ASIKS.A.5, Resolucién de Acreditacian: 15-0IN-022
Nit. Organismo de lnspeccidn: 900.822.791-1
| Déreccidn domicilio: Cra 53 No. 55 - 57, Local 01 Taléfono: (5} 3855803
5. IDENTIFICACION DE LA INSTALACKON ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Local Soledad, Atléntico Dirsceidn Carrera 16C ¥ 79C - 100 Barrio o Sector Los Almendros
Tipo de Servico: Mﬁm{j nuamm- :mmu[:] Induaul-lm Especial - 'rlpo:]
cap. nsatsdn (o k) [ 1 Tensien (W) roe L B 5] anodererminacisn
C. IDENTIFICACKON DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Disefador Ing. Jairo Diaz Rangel Mat. Prof. No. SNI05-33991
interventor (sl lo hay) WA Mat. Prof, Na. NA
Responsable construtcién Ing. Jairo Dias Rangel Mat. Frof. No, 5N205-33991
D. ASPECTOS EVALUADOS
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Campos Valores de campos sieciromagndtieos NO
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[Accesibiiidad a todos Ios dipoAItIvs Q8 proteccian” Hl ]
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10 Protecciones Seleccldn de conductores® ] sl
11 Seleccidn de §% protaccidn contrs JOBrecorEntes” 3 s
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T MY I Tamentacdn daTa proieceln S o
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21 [Clagramas, Erqusma, Avits y Sehales S sl
0 Marroria del Proyecio Si H]
23 D dn Final Plano(t] de lo construido S 51
M [Cartificaciones de productos® Si [
15 Bomba contra incendios NO
6 Compatbilidad termica de equpoT y materaies S 3
7 Ejecucitn de Iss conexicnes” SI ]
18 Ensayos funcionales® H] 31
29 Materiales acordes con las amblentales® ) st
30 Proteccién contra arcos internos NO
31 Proteccion contra electrocucion per contacto direcia” E] s
37 Protectidn contra slectrocucldn per contacto (ndirecto® sl Sk
33 Resistencha de alslamiento® {] 31
34 Sistemas de emargenciy NO
35 Pq&- Irica ds < de Ta instalacié NG
35 Ventilacln de squi NO
th:lmnH;:rﬁarm' Jaci de viviends v A
E. DESERVACIONES, MODIFICADIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta 4 las instal Internas de la casa 1635 Mz 16 del conjunto residencial Reserva de los Almendros, desde los bornes de entrada del tablero principal hasta las
salfidas de uso final. Cual alag posterior a la facha de sark del dela vdeberd du scuerdo al RETIE,
Esta inspeccidn fue ejecutada ol dia 16 de Octubre de 2015
F. DE
G, RESULTADO DE LA INSPECCION 4
RESULTADO! APROBADA - NO APROBADA I:l —
Nombre Director Organisma da Inspeccidn: Edwin Romén Aibelast Mat. Prof. €L205 - 37819 Fiema y Sallp 1
Nombre y Apeflidas del inspector: Gustavo Thetdn K Mal Prol.  AT205-51697 Firma (‘_\].uJ(
| DICTAMEN DE INSPECCIGN PARA USO FINAL F-L-04-01
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