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INSPECCION Y CERTIFICACIONES

NIT. 800.822791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS T ENERGIA

DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Tipo de Servicio:
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Lugary Fecha de expedicidn: Barranquids, 24 de Octubre de 2015 Dictamen No.[ 00462
Nombie O de ASIKS.AS. lucion de Acr 15-0IN-022
Nit. Organismo de Inspeccidn: 900.822.791-1

Direccidn domicilio: Cra 53 No, 55 - 57, Local 01 Teléfono; (5} 3855803
B, IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL DRJETO DEL DICTAMEN

Local Soledad, Atidntico Direceién Carrera 16C # 78C - 106 Barrio o Sacter Los Almendros

Espacial - “”:I

Ato d trminacien

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

DiseRador Ing. Jaire Diaz Renge! Mat, Prof. Ne. 5N205-33991
Interventor (o o hav) NfA Mat, Prof. No. LILY
Rasponzable construccidn Ing. Jairo Diar Rangel Mat. Prof, Ne. $N205-33991
D. ASPECTOS EVALUADOS
TeMm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Dlagramas y Esquemas® $i sl
2 Hanko [Andlsls de Aiesgo d¢ Origen Elcirco si S
3 Especificaclones Téenicas, Memorias de Calouio” i ]
I Mstriculss Frofesionsles de perionas calllicadss H 5l
5 Campos Valores de campos electromagneticor NO
Tictandac Distanclas de segurided L) 5
iluminacidn liuminacidn que requlere dictamen de RETILAP NO
i 8 10005 104 0/5posilves de proteccion”® £l ]
Funcionamiento del corle autamatico ge alimentacion*® 51 St
Q Pretecciones Seleccidn de conductores® Sl st
1 n de ivos de proteccidn contra sok tes® 51 St
2 Selection de dispositivos de &n contra sob HO
13 Evaluacidn de nivel de rissgo® ] 51
14 FYGECHION SO iy Implementacan de [a proteccidn 5t 1
15 Conlinul e tierra 'y ch i Hl
15 Sistema de pussts 3 tisrra tes an ol slstema de puesta a tierra® ]
17 [Retlitencia d¢ puesta & lerra® Si
11 identificacién de Tableros y Circultos® ]
15 Tdantificacidn de canallraciones® WO
20 enlificacidn de conductores de fases, neutro v tlerra® s1 [l
21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefales ] 1
2 Memaria del Proyecio 1] ]
23 Documentscidn Final Plano(s) de lo construide E] 1
4 Cortificaciones de productos” H] 1
25 Bamba contra Incendlos NO
26 Compatibllidad 1érmica de equipes y materisles sl A
7 jecucidn de las conexiones® 5l §i
28 Ensayos funcionales® E] S0
29 Materiales acorded con 1ok b les® E] H]
30 Otros Proteccidn coatra arcos Internos NO
31 Proteccién conira eleciro par contacto directo™ s ]
32 otecclon contra electrocu POF contacto indirecto” Si si
33 Reshtanda da i H] 51
34 Sittemas de emergencis NO
35 Sujecidn mecdnica de elemantos de la Instalacion NO
36 Ventiiacidn de equipos NO
Nota: * [tema a vecilicar en de vivianda y A

salidas de uso final. Cualauler modificacién a las instalaciones aléctricas posterior a la fecha de
Esta inspeccién fue ejecutada of dia 16 de Octubre de 2015

icas internas du la casa 1636 Mz 16 dal eonjunto residencial Reserve de los Almendros, desde los bornes de entrada del tablerc principal hasta lag

serd

del propi

de la Instalacidn y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE,

[F-RELACION DE ANEXOS

—
G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO:

APROBADA

NO APROBADA D

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066

Nombire Director Organisma de Inspeceidn: Edwin Romin Arbelaer Mat Prof. CL20S -37819 Flema y Selle
—_—
Nombra y Apaiiidos del Incpector: Gustavo Therdn H Mat. Prol, AT205-51697 Firma
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL F-C0401
Pura comubter ls velides de evie cartificado por fauor Ingressr ol o phging webs ks

e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia

www. asiksas.com.co




