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INSPECCION Y CERTIFICAC\ONS
NIT. 800.822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A, IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 23 de Octubre de 2015 Dictamen No. 00520 I
Organismo de idn: ASIKS.AS, Resolucion de Acreditacién: 15-0IN-022

Nit. O i de 4 900.822.791-1

Direccién domicilio: Cra 53 No. 55 - 57, Local 01 Teléfono: (5) 3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Local i Barranquilla Direccién Calle 53 # 9D -75 APTO 3077 Barrio o Sector Laslerra

Tipo de Servicio: Publico D lesddenctal- Comen:iaLD Industrial D Especial - Tipo I:l
Cop. instalada (Ao kw) [ ams  Jrension (k) 02080120 rases] 1 T3] ,m;‘::.o

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel

Interventor (si lo hay)

Responsable construccién Ing. Roberto Emilio Borrero Cérdoba

D. ASPECTOS EVALUADOS
TEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR A ‘\ \_.gl'uj‘ CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® [d z 51
2 z Anillsls de Riesgo de Origen Eléctrico® \ H]
Disefi

3 i Técnicas, de Calculo® b 1 sl

4 Matriculas Profesionales de personas calificadas \ & S1 ]

5 Campos Valores de campos e S NO

3 Distancias Distancias de seguridad P L\ NO

7 que requiere de RETILAP N L\ NO

8 Accesibilidad a todos los dispositivos dg Le&(én’ N P ] sl

9 Funcionamiente del corte automatic{de a) sl H]

10 Protecciones Seleccién de conductores® sl si

11 |Seleccion de dispositivos de, 51 ]

12 sdecc:dn de’ d:;pnsmvos o pri NO

13 2 esgiy sl Sl

T} Py contra rayos 5] 5

15 H] Sl

16 Sisterna de puesta a tierra H] 51

17 ot S0 si

18 Tdentificason d i % B] s

19 L Identificacidn de ones® NO "

20 tificacidn Se cofyctores s, neutro y tierra® 51 st

2 Diaj s, Esquépas, Wyisos y Sefiales 5] ]

2, oria oye 51 H]

2 Documentacion Final ot de lo ¢ ) 51 Sl

24 de uctos® Hl H

25 Boml tra intendios NO

26 ibilidad térmica de equipos y materiales sl si

27 jeculion de las conexionas® Si H]

28 El funcionales® ] sl

29 Mdteriales acordes con las condiciones ambientales® 51 M

30 Obis Proteccion contra arcos internos NO

31 Proteccion contra electrocucion por contacto directo® ] 51

32 Proteccion contra electrocucion por contacto indirecto® Si ]

33 ia de E 51

34 Sistemnas de emergencia NO

35 Sujecion mecanica de elementos de la instalacion NO

36 Ventilacion de equipos NO

Nota: * [tems a verificar en instalaciones de vivienda y pequefios comercios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccién comprendid las instalaciones eléctricas internas del apartamento 3077 de la Torre 22 del Conjunta residencial TORRES DE LA MACARENA, desde los bornes de entrada del tablero
principal hasta las salidas de uso final. Cualquier modificacidn a las instalaciones eléctricas posterior a la facha de i ion serd bilidad del ietario de |a instalacién y debers ej de
acuerdo al RETIE. Esta inspeccidn fue ejecutada el dia 21 de Octubre de 2015
F. RELACIDN DE ANEXDS,
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
LI
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D =
Nombre Director O de idn: Ing. Edwin Al der Roméan Arbelaez Mat. Prof. €L205 - 37819 Firma y Sello 2 I
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Karen Rodriguez Ripoll Mat. Prof. AT205 - 56924 Firma' | I
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL F-C-08-01
Para consultar |3 validez de este certificado por favor Ingresar el d 1a pigina web ks (-)

e

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia
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