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INSPECCION Y CERTIFICACiONES
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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
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ACREDITADO

ORGANISMO NACIONAL DE
ACHEDITACKON DE COLOMBIA
ISO/IE

15-0OIN-|

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Barranguillz, 29 de octubre de 2015

Tipo de Servicio:

e [l

Cap. Instalada (kVA o kW) 125 Tensidn (kv)

Lugar y Fecha de expedicién Dictamen No.l 00551
Nombre Organismo de Inspaccién: ASIK5.A5, Resolucidn de Acreditacion: 15-0IN-022
Nit. Organismo de Inspeccion: 900.822.791 - 1

Direccion domicilio: Carrera 53 No. 55 - 57, Local 01 Teléfono: (5) 3855803
B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL DBJETO DEL DICTAMEN

Locali Bar Atlantico Direccion ~ Calle 30y 31 entre Carreras 36 y 38 Barrio o Sector Plaza San Rogque

Residencial

020-0127 !

Comercial D

Industrial D

Especial - Tipo D

Fases E , MD de terminacion m
C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Disefador Ing. Victor Manuel Mendoza Villa AT 205 - 4075
Interventor (si lo hay) N/A NJA
Responsable construccidn fng. Victor Manuel Mendoza Villa AT 205 - 4075
D. ASPECTOS EVALUADOS
fTEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR AR Apu CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemnas® [if “ T d H
2 - Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico™ \ N si
Disefio
3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo”™ \ s N 3 5|
4 Matriculas Profesionales de personas calificadas Sl SI
5 Campos Valores de campos electromagneéticos NO
6 Distancias Distancias de seguridad NO
7 Numinacion lluminacion que requiere dictamen de RAJILA 51
8 Accesibilidad a todos los dispositiv; 5| E
a Funcionamiento del corte autor Sl St
10 Protecciones Seleccion de conductores® M si
11 Seleccidn de dispositivo sl st
12 Seleccién de dispositigs d NO
13 Evaluacion de niysl de isgo N 5| <t
14 SN Implementacim'du Al Sl
15 Continuidad de Merra sl 1]
16 Sistemna de puesta a tierra Carrie; | Ma a ti 5l Si
17 Resigtencia e — 51 s1
18 IdentWjcaciap de Tal y CiNuitos* M| St
19 Identifi n izaciones NO <
20 Identificacn di ndu fases, neutro y tierra* M Sk
21 amas, ENguentgs, Avisos y Sefiales S| st
22 M el P = Si S
23 Documentacion Final {s) de’ ido S| Si
24 rtifigamsign es o productos® s1 ]
25 Bogeba conirs incendios NO
26 impatibilidad térmica de equipos y materiales NO
27 ENicucion de las conexiones® s &
28 os funcionales® sl 5|
29 Materiales acordes con las condiciones ambientales® 51 Sl
30 s Proteccion contra arcos internos. NO =
31 Proteccion conlra electracucién por contacto directo® sl sl
32 Proteccion contra electrocucian por contacto indirecto® M Sl
33 istencia de aislami sl H]
34 Sistemas de emergendia NO
35 Sujecion mecanica de elementos de la instalacion 51 5l
36 Ventilacion de equipos NO
Nota: * ftems a verificar en instalaciones de vivienda y pequefios comercios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta i las instal eléctricas internas de la Plaza San Roque desde los bornes de salida del tablero de contadores hasta las salidas de uso final de iluminacidn de la Plaza. Cualguier|
modiﬂcadén a !as mstalannnes eléctricas posterior a |a fecha de inspeccion sera responsabilidad del propietario de |3 instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Esta inspeccidn fue ejecutada el dia
15 de octubre de 2015.
F. RELACION DE ANEXOS,
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
e f
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D =
o —
Nombre Director Organisme de Inspeccion: Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat. Prof. CL205 - 37819 Firma y Sello =
|Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Karen Rodriguez Ripoll Mat, Prof, AT205 - 56924 Firma
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