ACREDITADO

INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 900.822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE ILUMINACION EXTERIOR O ALUMBRADO PUBLICO SEGUN RETILAP

Lugar y Fecha: Barranquilla, 29 de Octubre de 2015 Organisma de Inspeccion ASIK 5.A. Dictamen No,
Nombre o razén sacial del
Alcaldia d
detario e Ia instalaaidn Icaldia de Barranguilla
Nombre del proyecto: PLAZA SAN ROQUE
Direccion de |3 Instalacion: Calles 30y 31 entre carreras 36 y 38, Plaza San Roque
Tipo de Instalacion: Piblica - pman.D
Red de Alimentacién: Circuito Exclusiva E Uso Ge..em-Con sistema de medida de Energla: -
Objeto de la Instalacién: Paraue - vm[:| Longitud total (m]:l Area total tm]@
Cap. Instalada (kVA o kW) 11,251 Tension (kv) 0,22 Afio de terminacién 2015
Personas C: dela
Disefo: Ing. Victor Manuel Mendoza Villa Mat. Prof. No. AT205 - 4075
Interventoria (si lo hay) No aplica Mat. Prof. No. Ne aplica
| Construccién Ing. Victor Manuel Mendoza Villa Mat. Prof. No. AT205 - 8075
ITEM ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 |Memorias de céiculo sl s
2 Determinacidn de clases de iluminacién Si sl
3 Selection de las fuentes luminosas (IRC, vida Otl) y compatibiidad con Tuminarias y ambiente de Instala, {IP, 1K, 3 =
4 !Ingnﬂadm fotométrica de las luminarias utiizadas certilicada [Matriz de intensidades, Curvas o Coelicientes de 5 P
Utilizacicn).
5 Validacidn de software de disefio Sl sl
[ Cilculo manual ( alcance, pardmetros incluidos y supuestos realizados ) ] Sl
7 [Cumplimiento de los pardmetros de disefio establecidos en el RETILAP K] sl
Factar de uniformidad longitudinal UL NO
Relacidn de alrededores (SR) NO
lluminancia promedio minima mantenida (Iuxes; 51 H
B del e Coeficiente de uniformidad de iluminancias ] ]
00 [iaminancia horizontal promedio (luxes) s ]
Luminancia promedio (cd/m2) NO
Factor de uniformidad general Uo NO
Incremento de umbral T1 (%) NO
9 i6n del factor de dela de L] s
10 |Esquema de lible al operader o i 51 5l
11 |Planos del proyecio de ado por ble de la prestacion del servicio de alumbrado <] ]
12 A a todos los de control de s sl
M i a5 sistemal C de nidad de 51 St
13 |de Alumbrado (a las 100 horas d
funcionamienta) lluminancia promedio (luxes) St Sl
14 |Control de iluminacidn de exteriores (Incluye avisos) NO
15 |Cumplimiento de los valores ofrecidos en el disefio st s
16 |Cumplimiento de Valores de Densidad de Potencia de la instalacién (DPEA) NO
17  |Sistema de control oles) de Publice {Ensayos funcionales) s St
18 |Puesta a tierra de carcasas de luminarias H st
19 [Revisidn de certificados de ct de de i 51 Ll
20 |Certificacion de instalaciones eléctricas con RETIE sl sl
Nota: Todos los proyectos de alumbrado publico de Nivel C deben cumplir con todos trémites ¥ ¢l procedimiento establecido en el Capitulo 6 del RETILAP, sin perjuicio del alcance que se
por los |para otras de proy de al publico,
(OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES. (si las hay) e Identificacion de anexos
Esta [2 las in de externo publico de la Plaza San Rogue, ubicado en la direccion indicada, Cualquier it alasin de
a la fecha de serd respol lad del prop de la y deberd ejecutarse de acuerdo al RETILAP. Esta inspeccién fue ejecutada el dia 15 de Octubre de|
2015,
RESULTADO: APROBADA NO APROBADA I:
Responsables Dictamen:
Nombre y Firma Organismo de Inspeccidn: Ing. Edwin Romdn Arbelaez - : “ " Resolucion de Acreditacion 15-0IN-022
Direccion Domicilio Carrera 53 No. 55 - 57, Local 01 Telefono (5] 5803
Nombre y Firma del Inspector: Ing. Karen Rodriguez Ripoll Mat. Prof. AT205 - 56924
. et
DICTAMEN DE INSPECCION PARA ILUMINACION EXTERIOR Y ALUNBRADO PUBLICO F-C-07-01
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