INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 900822791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MIISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION OE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

@

ACREDITADO

A. IDENTIFICACON DEL ORGANISMO DF INSPECCION

Lugsry Fechs Ge expedicion: Barranquills, 05 de Naviembre de 2015 Dictamen fo. 00594 o)
Nombre O de & ASIKS.AS, de Acr 15-0IN-022

NiL. Organismo de & M_lu.'i!l -1

Direccidn domiciio: Carrera 53 No, 55 - 7, Local 01 Teléfono: (3) 3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALAGION ELECTRICA DE LSO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localtz Galaps, Alléntico Dicsccidn  Calle 5 Wo. 55 - 47, Manzans €-93, Lote § Ractlo 5 Sutter. Cludadeta Oistrital

Tipo de Servicio: Mhm I-"Iﬁndll- Comnd-lz Imhmrth Espacial - mD

Cap. Instalada (kKVA o kW) ! 331 ITm (v} | 0,12

At determinscien [ z015 ]

C. IDERTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador ing. Jahn Rafael Coronado Escorcia Mat. Prof. No. AT205- 5336
interventor (s/ lo hay) N/A Mat. Pref. Na. WA
| Respontable construecion ing. John Rafeel Coronada Escorcia Mal. Prol. No. AT205 - 5336
D. ASPECTOS EVALUADOS
fTEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA cumPLE HO CUMPLE
1 Planas, Diagramac y Esquemas® S %
2 Diseio Andiishs de Riesgo de Grigen Eldcinco” ] X
3 Expecificacionrs Ts 3 e Calculo™ s1 X
[ Matdculas Profesionales ds parsenas callficadas E] X
5 Campos Valores de camipos electroma; NO
5 Cistandias Distancias de segu NO
7 [Wumninacién que requlere dlctamen de RETILAP NO
(] Accesibilidad a dep H X
] Funclonamients del core aUtomatico de alimenta il X
10 Protecciones Seleecion de conductores” 5t X
1 Sel n de dispositivos de prote contra sobrecorrientes’ K] X
12 Seleccldn dt dipasiivas de contra NO
3 4n contra rayos |EYIN8€I30 dr nivel de riesga® ST X
14 i # s profeccion NO e
15 [ delos con Je leira [ #5ulp § 51 X
16 Sistema de puwslea tiera  [Corrlentss en el sistema de puests a Derra® ] X
1 Reglstenciz de puesta a tierra® E] X
identificacion de Tableros y Clreultar? Si X
Kalizacié entificacidn de canslraciones WO
[1dentificacidn de conduictores d¢ 1357, nautro ¥ erra® ] X
amac, Esquomas, Avitos y Sehales NO
] Memaria del Proyecto H X
23 Documentackin Final anc(y) de lo consruido WO
21 [Cartificaciones de producios® Hi X
25 & conlra incendios NG
6 Compatibilided tirmice du taulpos y NO 3
27 EUGdn de las conexionet” ] X
28 Ensayos funcionalas™ ] X
29 acordes con s condiciones smbrentales® ST X
30 Proteccion contra arcos Inteinos NO
T Lo Proteccidn conira eleciincucion par contacts directo® S X
32 Proteccidin cONra EleCITocUCion por contacic indirectio” NO
EE] Resistencia de aisiamienio® 51 X
34 Sistemas de emu: 9]
35 [Sujecidn de ele de la instalacién Na
36 Ventilacan de equipos NG
Nota: * ltems a verificar en Instalaciones e vivienda ¥ A
£, DBSCRVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta dis las instal i Internas de fa casa ubkada en el lote 9, en fa direccidn indicada detda los bornes de entrada del tablern princioat de 1a cass Natts lag salidas de uso
Final de tomas y luces de ls unidad resid, Cualquier modifi a lag i i eléctricas posterior I fecha de Inspeccion serd del dela v deberd ejucutarse
de scuerdo ol RETIE. Ests inspecsion fue ejecutada el dia 23 de octubre de 2015,
F. ANEXODS
G. RESULTADO DE LA INSPECOION

RESULTADO:

Hombre Ditector Organismo de Inspeccidn:

Hombre y Apeliidos del Intpector:

APROBADA

Ing. Edwin Romin Arbelae:

onsn [ ]

Mat. Prof. 120537813

Ing. Karen Radrigues Rlpod

Mat, Prof, AT20S- 56924
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DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL
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Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barranquilla - Colombia
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