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INSPECCION Y CERT}FECACIONS
NIT. 800.822.781 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION D CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugsr y Fechs de expedicién: Barranquilia, 03 de Neviembre de 2015 Dictamen No.[ 00600
Mn" d cléi ASIK S.AS, R én de i 15-0DIN-D22
Nit. On de & 900.822.791-1

Direccién domicilio: Carrers 53 No, 55 - 57, Local 01 Telgfono: (5) 3855803

. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacis Galapa, Atléntico Direcclén  Calle 5A No, 55 - 16, Manzana €:92, Lote 3 Barrio o Sactor Ciudadela Digtrital

rovswsavie: e — PN S T g B
con mataon vaokw) [ sm Jrensin () o 2T 5] anosereminacisn

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing john Rafael Coronedo [scorcia Mat. Pral. No, AT205 - 5336
Interventor (si lo hay) N/A Mat, Prof. Mo. N/A
Responsable construccién Ing. John Rafael Coronade Escorcis Mat. Prof. No. AT205 - 5336
D. ASPECTOS EVALUADOS
M REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CLMPLE
1 nos, ¥ 51 X
Dicefio Andlisls de Riesgo de Origen [Wctrico” E] X
Ezpecificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® HI [
las Pr Tes de peronas calificadss ] X
Campos Valoies de campos el gné (1]
stancias Distancias de seguridad NO
umnin. iTumin que requiere dictamen de RETILAP. NG
[Acceslbilidad a todos loa. livos de protecoion’ S1 X
i T s S Jornisil? 5 :
10 Protecciones Seleccidn de conductores® H] X
|Sel de dispasitivas de prateccion contra sobi Tentes® st X
n M% de ronlin NO
1 E e riesgo” Sl X
1 i i I;El_mmunh NG %
15 Continuidad de los de llerra 'y’ i Toles® £l X
16 sistema de puesta 3 tierra Ta¢ en ol cistema du pussta @ Gerra® E] %
17 uests 3 tierra® L] F]
5 R R AT g £ G
15 sialiiach n de canakizaciones® NG
0 dentiflicacion de conductores OF 1ases, neuiro y larra® £ X
21 Olagramas, Esquemas, Avisos y Seflales NO
f] Memorla dul Proyecio ] X
3 Dx Final Planly) de lo construldn NG
4 Certificaciones de praductot” H] X
¥ | Bomba contra incendios ()
26 [Compatibilidad termica de ®QUIpOT y maleriales NO ¥
Fi] Ejecucidn da las H] X
28 Ensayos funcionales® 5l X
29 Materiales acordes con las ick i Si X
30 P Proteccion conlra arcos intermos NG
31 Proteccidn contra electrocucidn por conlacto direcio” H] ]
31 Proteccion contra electrocui por contacto indirecto® NO
33 I de sislamisnte® 31 X
34 Sistemas de ncla KO
3 [Sclaeitn meckaca de ol ih ; [
3 Ventilacidn de squipos NO
Tota; * eemi & verllicar en Instalaciones de vivienda y paquehos comarelos
E. DBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta i did las Internas de la casa ubicada en ¢f lote 3, en la direccion indicada desde los bornes de entrada del Lablero principal de Ia cass hasta las salides de uso,
final de tomas y luces de I unidad rer Cualquier madificacién & fas Instal eléctricas postericn a la fecha de Inspeccion serd d del de I instal v deberd
de acusrdo of RETIE. Exta intpeccidn fue ejecutada el oia 26 de octubre de 2015,
F. RE| Al
6. RESULTADO DE LA INSPECCION -
7'."-—_; !
RESULTADO: APROBADA - KO APROBADA D
. —
Mombre Director Organismo de Intpeceidn: Ing. Edwin Romdn Arbelaes Mal. Prof, CLI0S - 37819 Flrma y Selfo i %
Nombre y Apellidos del Insoector: Ing. Karen Rodriguez Ripoil Mal. Prol. AT205 - 56924 Firma™ e
DICTAMER DE INSPECCION PARA USO FINAL F-C-04.01 /' ]

Pare sonaulier la velidar de aile cartificano por lavor Wgreses ol Rumero de tonmetiv wh 16 pging s e, selkens romas.

&

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barranquilla - Colombia
WWW.asiksas.com.co




