INSPECCION Y CERTIFICACIONES

NIT. 800.822.791 - 1
REPUBLICA DE COLOMBIA ¢
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y Facha de expedicin Barranquila, 12 de noviembry de 2015 Dictamen No. | 00643 i)
Nombre Organismo de inspeccion: ASIKS.AS, n de 15-0IN-022
Hit. Organisma de inspeccion: 500.822.791 -1
Direccién domicilio; Carrera 53 No. 55 - 57, Local 01 Teléfone: (5) 3855803

B. IDENTIFICACIAN DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Villas de San-Pablo

L Juzn Mina, Atlintica Carrera 9F1 No. 136 - 51, casa 171 Barrio o Sector

Tipo de Serviclo: Publico D Residencial . Comercial [::] Industrial
o tmsaisda pvnoi) [ 35 | Temisntin '

D especial - Tipo D

_pgz. ! Fames Afio de terminacidn

C. IDENTIFICACKIN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefador Ing. Eufredo Martinez Mufoz hat. Prof, No, AT205 07705
Interventor (st o hay} N/A Mat, Prof, No, NIA
Responsable constiuccidn Ing, Eufredo Martiner Mufioz M, Prof, No, AT205 - 07705
D, ASPECTOS EVALUADOS
frem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® H X
3 - An.mm de Riesgd de Origen Ciéctrico” st ¥
G 3 Do Tocnicas, ‘de Calcula® 51 X
de calificadas Si X
Campos Valores de campos eledt e NO
Distancias Oistancias de seguridad i NO
7 [ & I ion qué requlere dictamen de RETILAP NO
8 d a todos b3 lvos de proteccion® 51 X
5 ] 3 del corte de 5t E3
1 Protecciones Seleccion de conductores® St X
1 de dap 6n cantrs sobrecorrientes® St X
7 e i e T Eopi — N
13 Evaiuacidn de nivel de na[u" St X
T Proteccidn contra rayos rEETE T o
15 Contir d de fos e de Tietra y 51 X
16 Sistema de puests a tierra Corrientes en ¢l sistema de puesta 4 tierra* u st X
17 | mmnﬁ e puesta atierra® H X
Y3 A & Tabieros y CHCLNGs 51 x
19 il de NO
20 Identificacion de conductores de fases, neubro v ligrra” 51 S
21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Senakes N0
1 {Memoria del Proyecto HO
Fi] Documentacidn Final {Plancls] de o construida )
24 Certificaciones de productos” sl £
5 “[Bomba contra Incendios : NO
26 Compatibilidad térmica de equipos y matenales NG
27 it n ge las cone-xloncs' sl X
28 Ensayos iU T sl X
g Materiales acardes con [as condiciones ambieniales* 51 il
0 ot Proteccldn contra arcos Internos NO
1 o [Proteccitn contra electroeucibn por contaclo directo” 51 A
2 Proteccldn contrs electrocucidn por contacla indirecta” Si X
3 Resistentia 8¢ alsiamiento” 1] S
34 Sistemas de emergencia NO
s B ica de dea irstakeci NO
38 Venlilacion g€ RQuipos NG
Nota: * [Lems a veniicar en | de vivienda y comarcias
€. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta i las Jé internas de la ¢35a 171 de ls Manisna 13 de Villas de San Pablo desde los bornes die enivada del wablera principal det apartamente hasta las salidas de uso|
final dr tomas y tqus de la unidad residencial. Coalquier modificacion a las instalugiones eléctricas posterior a la fecha de Inspeccion serd idad del rio de fa lacidn y deberd ejecy de
scuerdo 3l RETIE, Esta intpeccion fue sjecutada el dia 30 de oowbra da 2015,
F Al
. RESULTADO OF LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D
Nombra Ditector Organicma de inspeccién: Ing. Edwin Aoman Arbelagz Mat. Prof. €L205 - 37819 Firma y Sello
Nombre y Apetlidos del inspector: I0g. Katen Radeiguet Ripoll Rat. Prof, AT205 - 56924 Firma

|DICTAMEN DE INSPECCION PARA USD FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular; 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia

www. asiksas.com.co




