INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 900.822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS ¥ ENCRGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACIGN DE CUMPUMIENTO DEL RETIE

A, IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugsty Fecha de expedicion S L B Dictamen No. | 00657 ]
Nombre Organitmo de Inspeccidn: ASIKSAS, Gn de A 15-01M-022
Nit, Drganismo de Inspeccitn: 500.822.791 -1
Direccidn domicilio; Carrera 53 Ne. 55 - 57, Local 01 Teléfono: (5) 3855803
B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL DBIETO DEL DICTAMEN
1 Juan Mina, Atlintico Direecidn  Carrera 9F2 No, 136 - 39, casa 185 Barrio o Sector Viltas de San Pablo
Tipo de Servicio: Publico D Resigencial - Comercial D Industlal D Especial - Tipo D
Cap. Instalada (VAo kW) | 36 .| Tensién(kv] L@ o Fases Afio de terminacidn
€. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Disefiador ing. Eufredo Martinez Mufioz Miat. Prol. No. AT205 - 07705
Interventor [sf o hay) KA Mat. Prof. No. NiA
Responsable construccidn Ing. Eufredo Martinez Mufioz MaL. Prof. Ne. AT205 - 07705
D ASPECTOS EVALUADDS
fTEm REQUISITO _ENmL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planas, Diagramas y Esquemas® ] X
2 O Anilisis de Rlesgo de Origen Elécurico® & X
3 £ HicaciH Tacnicas, de Calcula® sl X
[l Matriculas de personas. 51 X
Campos Valores 66 campos eleciromagneticos ND
Distancias_ Distancias de seguridad NO
que requiere de RETILAP NO
bl 16003 Jos disposiivas de proteccion® ] X
FUNCiona MIENtD Gel corle automFtico dy shmEniacion” sl X
10 Protecciones Seleccidn de conductores® St X
R de 08 proteccién Contra LOBrecorrentes® i X
1 saleccitn de disp de proteccion contra sobr NQ
1 = Evaluacion de nivel de riesgo” 51 Fl
1 it (Twplementacian de [s proleccidn Ho
15 Continuidad de los conduc de tierra y i [ X
16 Sistema de puesta a tierra Corriéntes &n ef sistema de puesia 3 tierra® Sl X
17 e puesta 3 5 si X
18 Identificacitn de Tabiecos y Circultos® Si X
19 sealizacién Tdenticacion e Canalizacionss” [
0 {Tdentificacion de conguctoras Be 1ases, NEUtro y bera’ 5 X
[ Diagrarmas, Esquemas, Auisos y Sefiales HO
3 {Memoria del Proyecta NO.
3 Documentacidn Final Planols] de Io construida NG
4 caciones de producios” 5 X
25 Bomba contra NO
26 Compalbilidad trmica de equipos ¥ maleriales KO
17 [Ejecudian de las conexiones® i X
28 Ensayos luncionajes® sl X
13 4 acordes con fas x 51 X
30 Proteccitn contra srcos internos N0
ETS ] contra :On por conlacto directn® i X
32 Proteceion contra electrocucion por contacto indirecio® 51 X
5 ke b e & 7
T Sistemas de emergencia 1]
35 Sujecion de el dela | WO
R Ventilacion de equipos NO
Nota: * Rems a verificar en de vivienda y i

£, OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esu lag Insts s mhéct Internas de ld casa 185 de la Mantana 13 de Villas de San Pablo desde los bornes de entrada del rablero principal del apartamento hasts las salidas de uso|
final de tomas y luces de 13 unidad L Cualquier modifica alas laci eléctricas posterior a fa fecha ce serd v i del iode la ion y deberd ejecutarse de;
acuerdo al RETIE. Esta inspeccidn fue ejecutada el dia 31 de octubre de 2015,

T.R N DE ANEXOS

G. RESULTADO DF LA INSPECCION

RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D

Nombre Director Organlsmo de Inspeccidn: ng. Edwin Ramin Arbelaes Mat. Prof. £L205 - 37819 Firma y Seflo

Hombre y Apellidos del inspector: Ing. Xaren Rodfigues Ripoll Mat. pref. ATI05 - 56924 Firma

| DICTAMEN DE INSPECCION PARA LISO FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia
wWww.asiksas.com.co




