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INSPECCION Y CERTIFICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIC DE MINAS Y ENERGIA

DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

(<

ACREDITADO

(A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCIGN

Nit. Organisma

Lugar y Fecha de expedicién

Barranqullla, 18 de Noviembre de 2015

Nombre Organismo de Inspeccidn:

de Inspeccidn:

Direccion domicilio:

ASIKS.AS,

900.822.791-1

Cra 53 No.55- 57, Local 01

Resolucion de Acteditacion;

Dictamen No‘[

00637

15-0IN-022

Teléfono:

(5) 3855803

8. IDENTIFICACION SUBESTACIONES OBIETO DEL DICTAMEN

Cap. instalada (WA o kW) |

Tipo de proceso asoclado:
Tipo de Subestacibn:

Tipo de instalacién:

Generacidn D Transformacién D
woenr [ wrooe [l
pesigencial [ | comercin [

oistrbucidn ||
MT-interior E:}
Industrial D

1125 I Tensldn (kV)] 13,2 /0,226 - 0,130 Mo Transformadares m

Uso Final .

MT-Pedestal D

Uso General D
Afio de terminacién

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA SUBESTACION

| DiseAadar ing. Diego Fernando Medina Mat, Prof. Na, QNZ05 - 101181
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Responsable construccidn Ing. Andrés Mauricio Agudelo Ramirex Mat. Prof. No, QN205 - 73378
D. ASPECTOS EVALUADOS
TEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE

¥ Planaos, Di y Esquemas ] X

Z nnﬂlmcﬁ: Riesgo de Origen Eléctrico Si E

Disefie

3 nes Tecnicas, de Calcuio 7] x

4 Malriculas Profesionales de personas calllicadas si X

5 Campos Valores de campos elactromagnéticos en areas de rabajo permanente NO

3 Distancias de seguridad st X

7 Distancias Barreras de Acceso NO

B Encerramiento de equipas [mallas, cuartos, bovedas) NO

E] Accesibilidad a todos los dispositives de control y proteccion ] x

10 Dispositivos de Secclonamiento y Mando NO

11 . Seleecidn de conductores 9 X

12 Seleccion de de contra 5ot ] X

¥} Tiempo de respuesta de prolecciones para despeje de fallas Bl X

14 Seleccidn de de idn contra S5l X

15 Evaluadion de nivel de riesga NO

Py i

T roteccidn contra rayos e A proteccidn No

17 Ci i de los dv de tlerra y B] X

1 Carrientes en el sistema de puesta a tierra NO

T Equipctencialidad H X

s [ 12 3 L L =

2 codlod ol Resistencia de puesta a tierra E X

21 Calculo de tension de contacto, de paso y transierida &l X B

22 Verificaddn de Tensién de contacto, de paso y translerida NO

3 Identificacion de circuitos, conductores de neutro y tierras ND

24 Sefializacion de Campo Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales de Seguridad NO

25 Mimicos HO

26 Memorla del Proyecto 51 X

27 Documentacion Final Planofs) de Io construido ] X

8 Certificaciones de producto st E

29 Enclavamientos NO

30 Ensayos dieléctricos ] X

31 Estructuras y herrajes ] X

37 Compatbiidad térmica de 2auipos ¥ materiales 51 3 ¥

33 ion de fag El X

34 Ensayos luncionales NO

5 Tales scordes conias  ambientales B X

36 Montaje S X

3 Otres Proteccion contra arcos internos NO

3§ [Proteccion contra electroclicion por contacto directo NO

A Proteccion contra BIECTFOCUCION par conhtacto indirecto NO

40 Resistencia de aislamienta NO

a slstema contra incendios NO

[F] D idad al fuego de m s X

43 {5ujecion mecdnica de elementos de la instalacidn 51 X

44 [Ventilacién de equipos NG
E. DBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta i6 las tipo poste para la alimentacidn de la Tienda La Florida, ubicado en la direccién Transversal 14 No. 30 - 268, Santa Marta, porl de 112,5 kWA
serie 334985, marca Magnetron, Cualquier modificacisn a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de Inspeccion serd responsabllidad del propietario de la instalacidn v :Igberi ejecutarse de acuerdo al RETIE, Estal
inspeceidn fue ejecutada ef dia 19 de octubre de 2015.
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA . NO APROBADA D
[Nombre Director Téenico Orgarismo de Inspeccion: Ing. Edwin Romdn Arbelaez Mat. Prof, €L205 - 37819 Firma y Seljo
nambre y Apeliidos del Inspector: Ing. Gustavo Andrés Theran Herazo Mat. Pref. AT205 - 51697 Firma LD
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