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INSPECCION ¥ CERTIFICACIONES
NIT. 800822791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO OE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCIGN ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

‘A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Fases

Cap. Instalada (kVA o kW] 0,24 | Tension (kv) 0,12

Lugar y Fecha de expedicion Barranquilla, 24 de noviembre de 2015 Dictamen No, 00748

Nombre Organismo de inspeccion: ASIK5.AS. Resolucién de Acreditacion: 15-0IN-022

Nit. Organismo de Inspeccidn: 900.822.791-1

Direccién domicilio: Carrera 53 No. 55 - 57, Logal 01 Teléfono: {5). 3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacié Barranquilla, Atlintico Direccién Calle 31 No. 36 - 102, Local 30 Barrio o Sector Centro

Tipo de Servicio: Publico D Residencial D Comercial - industrial D Especial - Tipo D

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. Victor Manuel Mendoza Villa

nterventor (si lo hay) NiA

Responsable construccidn Ing. Victor Manuel Mendoza Villa

| AT205 - 4075
3

N/A

AT20S - 4075

D. ASPECTOS EVALUADOS

frem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR ™ N Nepdta / CUMPLE NO CUMPLE
Planos, Diagramas y Esquemas* s N \Asyfv X
r Anilisis de Riesgo de Origen Eléctrica® " X
Bz Espedilicaciones Técnicas, Memorias de Calculo® \\ ‘E\} S S| X
4 Matriculas P i de personas calificadas \ETER | 51 X
5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO
& Distancias Distancias de seguridad NO
7 lluminacién que requiere di NOD
8 Act d a todos los S) X
g9 Funcionamiento del corte automatico de al NO
10 Protecciones Seleccién de conductores® N st X
11 Seleccion de dispositivos de plptet sl X
12 Seleccidn de dispasitivosdg NO
= Proteccién contra rayos BV d.." eidet e ey el X
14 implementacion de la priecc NO
15 Continuidad gedas cond Si X
16 Sistema de puesta 3 tierra NO
17 NO
18 51 X
19 : El X
= Sefalizacidn ‘ = =
21 sl X
22 S %
23 Documentacién Final NO
24 sl X
25 NO
26 NO
7 el St X
28 Ensayos funcionales® O
29 Materiales acordes con las tondiciones amblentales® Hl X
30 Gtros Proteccidn contra arcos internos NO
31 Prateccion contra electrocucidn por contacto directo® S X
32 Proteccion contra electrocucién por contacto indirecto® NGO
33 Resistencia de aislamiento® sl X
34 Sisternas de emergencia NO.
35 [Sujecion mecdnica de elementos de la Instalacion NO
36 Venlilacion de equipos NO
Nota: * ltems a verificar an de vivienda y comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Cualquier 3 lasin! i jorala fecha de serd

dia 9 de noviembre de 2015.

Fsta Inspeccion comprendio las instalaciones eléctricas internas del Local 30 desde los bornes de entrada del tablero principal del lacal hasta las salidas de uso final de un toma y una salida de alumbrado del local,
del propletario de la instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Esta inspeccidn fue efecutada el

F. RELACION DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

Ing. Edwin Raman Arbelaez

RESULTADO: APROBADA NO APROBADA

Nombre Director Organismo de Inspeccidn: Mat. Prof. CL205 - 37819

Nombre y Apellidos del inspector: Ing. Karen Rodriguez Ripall Mal Prol. AT205- 56924

Firma

Firma

]

y Sello

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia

www.asiksas.com.co

ACREDITADO




