INSPECCION v CERTIFICACIONES
NIT. 900.822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

ACREDITADO

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion Barranquilla, 24 de noviembre de 2015 Dictamen No. I_ 01059
Nombre Organisma de Inspeccion: ASIK S.A.5. Resolucion de Acreditacion: 15-0iN-022
Nit. Organismo de Inspeccion; 500.822.751 - 1
Direccidn domicilio; Carrera 53 No, 55- 57, Local 01 Teléfono: [5) 3855803
B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL DBJETO DEL DICTAMEN
Localizaclén  Municipio Baranquilla, Atldntico Direceidn Calle 31 No. 36 - 102, Local & Barrio o Sector Plaza San Rogue
Tipo de Serviclo: Publico D Residencial D Comercial . Industrial D Especial - Tipo D
T 1 e
Cap. Instalada (kvA o kW) | 024 Tensién (kv) 012 | fases B 2] 3 anode terminacion

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

DiseRador ing. Victor Manuel Mendoza Villa Mat. Prof. No. AT205- 4075
Interventor [silo hay) N/ Mat. Prof. No. NiA
Responsable construccién Ing. Victor Manuel Mendoza Villa Mat. Prof. No. AT205 - 4075
D. ASPECTOS EVALUADOS
frem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
T Planos, Diagramas y Esquemas® sl X
2 Disefio Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico” Si X
3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® Si X
4 Matriculas i de calificadas sl X
5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO
6 Distanclas Distancias de seguridad NO
7 lluminacién I idn que requiere de RETILAP NO
8 At idad a todos los disposl de proteccion® 5l X
9 Fu i del corte dtico de ali NO
10 Protecciones Seleccidn de conductores® sl X
11 de de itn contra sob ientes® 51 X
12 Seleccién de dispositivos de proteccidn contra sobr NO
:: Proteccidn contra rayos £ s de_ nw:.l{:::esgo 3 Ns:j X
15 Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipatenciales® st X
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra” NO
17 Resistencia de puesta a tierra® NO
18 Identificacion de Tableros y Circuitas - S X 5
19 v Identificacién de canalizaciones™ Sl X
20 Senalizacion Identificacion de conductores de fases, neutro y tierra®™ 51 X
21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales 3] X
22 Memoria del Proyecto Si X
23 Documentacién Final Plano(s) de lo construide NO
24 Certificaciones de productos® St X
25 Bomba contra incendios NO
26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales NO
27 Ejecucian de las conexiones® Si [
28 Ensayos funcionales™ NO -
29 Materiales acordes con las condiciones ambientales” Sl X
30 Otros Proteccion contra arcos internos NG
31 Proleccion contra electrocucion por contacto directo” sl X
32 Prateccién contra electrocucidn por centacto indirecto” NO
33 Resistencia de alslamiento® 51 X
34 Sistemas de emergencia NO
35 |5ujecion mecdnica de elementos de la instalacién NO
36 Ventilacion de equipos HO.

Nota; * ltems a verificar en 1es de ¥ p

comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES

dia & de noviembre de 2015,

eléctricas internas del Local 8 desde los bornes de entrada del tablero principal del local hasta las salidas de uso final de un toma y una salida de alumbrado del local.

Cualquler modificacion a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion serd responsabilidad del propietario de la instalacion y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Esta inspeceian fug ejecutada el

‘ Esta i i 6 las instal;
.

F. RELACION DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO:

Nombre Director Organismo de Inspeccidn:

Nombre y Apellidos del Inspector:

APROBADA
Ing. Edwin Roman Arbelaer Mat, Prof.
Ing. Karen Rodriguez Ripoll Mat. Prof.

NO APROBADA

CL205 - 37819

AT205 - 56924 Firma

DICTAMEN DE INSPECCION PARA LSO FINAL

Firma y Sello

L]

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular:

e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia
www.asiksas.com.co

300 516 1066




