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A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 25 de noviembre de 2015 Dictamen Na.L 01163 ‘]
Nombre Organismo de Inspeccién: ASIK 5.A.5. Resolucién de Acreditacion: 15-0IN-022

Nit. Organisma de Inspeccién: 900.822.791-1

Direccién domicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacién  Municipie Galapa, Atléntico Direccién Calle 68 No. 56 - 18 Barrio o Sectar

Conjunta residenclal Ciudadela Distrital

Tipo de Servicio: Publico D Residencial - Comercial I: Industrial [:I

Especial ~Tlpui:
Cap. Instalada (kVA o kW) Tenslén (kv) 0,120 Fases Afio de terminacion

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. John Coronado Escorcla Mat. Pref. No. AT205-53336
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Pref. Ne. N/A
Responsable construccién Ing. John Coronado Escorcia Mat. Prof. No. AT205-53336
D. ASPECTOS EVALUADOS
[ item REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A GVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
L71 Planos, Diagramas y Esquemas® H] X

2 Diseio Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico® Sl X

3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo” SI X

4 Matriculas Profesionales de personas calificadas Hj X

5 Campos Valores de campos elec éticos NO

[ Distancias Distancias de seguridad st X

7 Iluminacién liuminacién que requlere di de RETILAP NO

[] Accesibilidad a todos los dispositivos de proteccion® si X

9 Funcionamiento del corte automatico de alimentacion® Hi X
10 | Protecciones Seleccidn de conductores® sl X

11 Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobrecorrientes® £l X

12 Seleccién de dispositivos de proteccion contra sobretensiones sl X

13 Evaluacién de nivel de riesgo® B X
—14 Proteccién contra rayos — TP prnlgecmﬁn )

15 Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales® H] X

16 Sisterna de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO

17 Resistencia de puesta a tierra® H] X

18 Identificacién de Tableros y Circuitos* Sl %

19 e Identificacién de canalizaciones® NO

20 Identificacion de conductores de fas--, neutro y tierra® Sl X

21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefial~: ] X

22 Memoria del Proyecto si X e

23 Documentacién Final Plano(s) de lo construido % Hi X

24 Certificaciones de productos® 51 X

25 Bomba contra incendios NO

26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales St X

27 Ejecucién de las conexiones* si X

28 Ensayos funcionales* SI X

29 Materiales acordes con las condici bi ] % )

30 Proteccién contra arcos internas NG

Otros = =T q

31 Proteccion contra electrocucion por contacto directo” H] X %

32 Proteccién contra electrocucion por contacto indirecto” H] %

33 Resistencia de aislamiento* H] *

34 Sistemas de emergencia NO

35 Sujecién mecanica de elementos de 12 instalacion H] X

36 Ventilacién de equipos SI X

Nota: * [tems a verificar tn instalaciones de vivienda y pequefios comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

inspeccién va desde el tablero de distribucién hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificacion a las instalaciones eléctricas
dela instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccién: 17 de Noviembre de 2015

Esta inspeccién comprendié la revisién de las instalaciones eléctricas internas del Lote 1, MZ C70 del Conjunto residencial Ciudadela Distrital, Villa Olimpica, ubicada en

la direccién Indicada. El alcance de la
posterior a la fecha de inspeccion sera responsabilidad del propietario

F. RELACION DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADOQ: APROBADA - NO APROBADA D

Nombre Director Organismo de Inspeccién: Ing. Edwin Roman Arbelaes Mat. Prof.  CL205-3781%

Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Jair Gomez Martinez Mat, Prof.  AT205-59728

Firma

ysello

(s
Firma Sl
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Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.comfco - Barranquilla - Colombia

WWW. asilksas.(

Eji-ﬂd-ﬂl




