ACREDITADO

ORGANIMO NACIOMAL DE
ACFEDTACKN OF

2 INSPECCION Y CERTIFICACIONES 1SO/IEC 17020:2012
NIT. 900.822.791 - 1 15-0IN-022

REPUBLICA DE COLOMBIA
AHNISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO GE INSFECCION

Lugar v Fecha de expedicion: Barranquilla, 26 de noviembre de 2015 Dictamen No. 01342 l
Nombre Organismo de Inspeccibi: ASIK S.AS. Resolucién de Acreditacién: 15-01N-022

Nit. O de - 900.822,791-1

Direccién domicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranguillz Teléfono: (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Locali Soledad, Atlintico Direccitn Carrera 16A 78C 53 Bartio o Sector Los Almendros

Tipo de Servicio: Fuhllr.oD Rnklen:hl- Cnmpl:ialD mdus\rhIE:l Especial -‘I'Ipn[:l
coninstlada kvaoiw) [ a6 Jrensien ) roses| 1 T3] avode erminacien

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACISM

Disefiador Ing. Jairo Diaz Rangel Mat. Prof. No. SN205-33991
Interventor (sl lo hay) N/A Mat. Prof. No. NfA
Responsable construecidn Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel Mat. Prol. No. §N205-33991

D. ASPECTOS EVALUADOS

TEm REQUASITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE

1 Planos, Diagramas y St X

2 blsefio Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico” s X

3 Técnicas, de Calculo® St X

F) Tul i Tes de pe calificadas 5i X

5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO

& Distancias Distancias de seguridad H] X

7 Tluminaci Tlluminacidn que requiere dictamen de RETILAP NO

[] d a2 todos los di de pr on* H] X

9 del corte dtico de al ion* s X

10 Pratecciones s de cond s ] X

11 Seleccion de dispositivos de proteccidn contra sobrecorrientes® sl X

12 |Seleccién de dispositivos de proteccién contra sobretensiones E] X

13 Evaluacion de nivel de riesgo® 5 X

1‘ Pr contra rayos P—— - * ll [ =~ NO

15 C Jad de los conductores de tierray lales* Si X

16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra™ NO

17 Resi: de puesta a tierra* £l X

18 Identificacién de Tableros y Circultos* si X

19 SaRskeacidn Identificacion de canalizaciones® NO

20 Identificacién de conductores de fases, neutro y tierra® s X

21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales E] X

2 Memoria del Proyecto 5 sl X

23 Documentacién Final Plano(s) de lo construida El %

24 Certificaciones de productos® SI X

25 Bomba contra incendios NO &

26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales sl X

27 Ejecucion de las. H] %

8 Ensayos funcionales® sl X

29 Materiales acordes con las condiciones ambientales® El X

30 0 Proteccién contra arcos internos NO

31 {Proteccién contra electrocucidn por contacto directo® B X

32 Pr idn contra el idn por ind| * H] X

33 i de aisl sl X

34 E de i NO

35 Sujecién inica de el de lair ] X

36 [Ventilacién de equipos ) X

Nota: * ltems a verificar en instalaci de vivienda y comercios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccién comprendid la revisién de las instalaciones eléctricas internas de la Casa 1910, M2 19 del Conjunte residencial Reserva de los Almendros, ubicada en la direccién indicada, £l alcance de la
|inspeccién va desde bornes del tablero de distribucién hasta las salidas de tomacorsientes y luces Cualquier modificacion a las instalaciones eléctricas po a la fecha de i ion serd r ilidad del
P de la instalacién y deberd de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccién: 26 de Octubre de 2015
[F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D
Nombre Director Organismo de Inspeccion: Ing. Edwin Reman Arbelaez Mat. Prof, €L 205-37819 Firma y Sello
e y Apellidos del | : Ing. Robert Gorzaier Barrios Mat Prof  AT205-58993 Firm;‘,J:;—-‘-Q-' .
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