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A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO CE INSPECCION

Lugar v Fecha de expedicidn: Barranquilla, 26 de noviembre de 2015 Dictamen Na.l 01345

O de 3 ASIK S.AS. Resolucién de Acreditacion: 15-0IN-022
Nit. Organismo de idn: 900.822.791-1
Direccion domiciiio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBIETO DEL DICTAMEN

Barrio o Sector Los Almendros

Tipo de Serviclo: PHHMD Mﬂln(inl- Comefr.iilCl hduwlal‘: Emechllﬁpui
cap.nstatada (vhokw) [ 16 Jrensen raes 2 3] ssodererminacion s

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Localizacién ~ Municipio Soledad, Atléntico Direciitn Carrera 16A 78C 35
——— ettt

Disefiador Ing. Jairo Diaz Rangel Mat. Pref. No. 5N205-33991
Interventor (si lo hay) N/A Mat, Prof. No. N/A
Responsable construccién Ing. Jairo Alonso Diaz Hangel Mat, Prof. No. §N205-33991
D. ASPECTOS EVALUADOS
TEm REQUISITO ESENCTIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE

1 Planos, Diagramas y Esquemas® S X

2 Disefio Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico® St X

3 Especilicaciones Técnicas, Memorias de Caliulo® ] X

4 Matriculas Prelesionales de personas calificadas E X

5 Campos Valores de campos el é NO

3 Distancias Distancias de seguridad E] X

7 i 5 {lluminacién que requiere dictamen de RETILAP NO

[] Accesibilidad a todos los dispositivos de proteccion® 51 X

9 Func del corte 0 de alimentacion* S X

10 Protecciones de £l X

11 Seleccidn de dispositivos de proteccién contra sobrecorrientes® ] X

12 Salaccidn de digpositivos de proteccion contra cobratentiones L] X

13 pr o eonbid vk Evaluacién de nivel de riesgo® 51 X

14 s ion de la NO

15 Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales® H] X

16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra™ NO

17 Resistencia de puesta a tierra® £l X

18 identificacibn da Tabletos y Circullos® £ X

19 Salsiiacth dentificacién de canalizaciones® NO

30 Identificacion de conductores de fases, neutro y tierra® Sl X

21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales E] X

22 Memoria del Proyecto Sl X

23 Docurnentacion Final Plano(s) de lo construida El X

24 Certificaciones de productos® E X

25 Bomba contra Incendios NO

26 [Compatibilidad térmica de equipos y materiales S X

27 Ejecucién de las conexiones® sl X

28 [Ensayes funcionales® R E] X

29 Materiales acordes con las i bientales” ] X

30 hios Proteccidn contra arcos internos NO

31 Proteccian contra electrocucian por contacto directa® - H] X

32 Proteccion contra electrocucifn por contacto indirecto® i X

33 Resistencia de aislamiento® Sl X

34 Sistenas de emergencia NO

35 Sujecién i de de la instal £l X

36 Ventilacidn de equipos 5i X

Nota: * Ttems  verificar en | de y peq comel cios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccidn comprendid Ia revisidn de las instalaciones eléctricas internas do In Case 1613, MZ 18 del Conjunte residencial Reserva de los Almendros, ubicada en la direccién indicada. El al e de la
inspeccién va desde bornes del tablero de distribucién hasta las salidas de tomacorrientes y lucas Cuslauier modificacion a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion serd responsabilidad del
dela I y deberd de acuerdo al RETIE, Fecha de Inspeccion: 27 de Octubre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA |:'
bre Director O de | é Ing. Edwin Roman Arbelaer Mat Prof.  €L205-37818 Firma y Seflo u--ff'#
e H
s

Nombre y Apellidos del Inspector: ing. Robert Gonzalez Barrios Mat, Prof.  AT205-58993 Fiema d_'_,)'__; J e
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