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A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 27 de noviembre de 2015

Dictamen . 01457 |
Nombre Organismo de Inspeccion: ASIKS.A.5. Resalucién de Acreditacién; 15-0IN-022
Nit. Organismo de Inspeccién; 900.822.791-1
Direccidn domicilio: Carrera 63 HBE.87 Local 1, Barranquills Telélono; {5)-3855803
8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Localizacion  Municipio Cartagena, Bollvar Direccién Cra 91A No 331 43 Barile s Sucher CIUDAD JARDIN
Tioo de Servicio: PubéknD Residencial - Comercial [: Induﬂrull_—-\ Especial - HWE

copmasaawonorw) [ azm e [ osmjoe ] rses[ LS

Afio de terminacion

C. IDENTIFICACION DE PROFESIDNALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular:
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colom

Disedador Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel Mat. Prof, No. SN205-33991
Interventor (i lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Responsable construccién Ing. Robinson Enrique Julio Baldovino Mat. Prof. No. AT205-45573
0. ASPECTOS EVALUADOS
Irem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® H] X
2 Disefio Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico® ] X
3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® 51 %
4 A las Prof de personas califi E] X
5 Campos Valores de campos el i NO
6 Distancias Distancias de seguridad ] X
7 Hluminacién lluminacidn que requiere dictamen de RETILAP NO
[] Accesibilidad a todos los dispositives de proteccion® St X
9 F del corte & de ali ion® Sl X
10 Protecciones Seleccién de conductores® st X
1 leccid de pr contra sobr sl X
12 I de di: de idn contra sobr SI X
13 = R e Evaluacidn de nivel de riesgo® H X
14 Implementacidn de la proteccién NO
15 [ idad de los cond es de tierra y conexiones equipotencialas® El X
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO
17 R la de puesta a tierra® £l X
18 Identificacién de Tableros y Circuitos® E] X
19 Identificacion de canall 2 NO
20 it Identificacidn de conductores de fases, neutro y lierra® £ X
21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefales (] X
22 Memaria del Proyecto S X
23 Documentacién Final [Planel(s) de lo construido sl X
24 Cerlificaciones de productos® S X
25 Bomba contra incendios NO
26 Compatibilidad termica de equipos y materiales sl X
27 Ejecucion de las conexiones” ] X
28 Ensayos funcionales® E] X
29 Materiales acordes con las condici bientales® H] X
30 PIaTRS Pr ontrs arces internos NO
31 Proleccién contra electrocucién por contaclo directo” (] X
32 Prateccién contra electrocucién por contacto indirecto” E X
13 Resistencia de aislamiento® Hl X
3 Sistemas de emergencia NO
35 Sujecidn anica de el de la instalacié 81 X
36 Ventilacién de equipos i [
=7

Nota: * Ttems a verilicar en | de vivi

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta inspeccion comprendié la revisién de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 411, Torre 2 del Conjunlo resi ' 1.cial ALAMEDA DEL JARDI

distribucin de 12 circultos.Cualquier modificacién a las Instalaciones eldctricas posterior a la fecha de inspeccion serd o del de la in

IN, ubicado en la direccidn indicada. Tablero de

Fecha de Inspeccién: 5 de Noviembre de 2015

I y deberd de acuerdo al RETIE.,

F. RELACION DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO: APROBADA

- 3O APRORADA D

Nombve Director Organismo de Inspeccion: Ing. Edwin Roman Arbelaez

Firma y Sella % -

Mat. Prof,  CL205-37819
———
Nombre y Apellidos del Inspector: ing. Robert Gonzalez Barrios Mat Prof.  AT205-58993 Fir,
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