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INSPECCION Y CERTIFICACIONES Iso\,'lm,ggmm
NIT. 800.822.791 - 1 15-0IN-022
REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 27 de noviembre de 2015 Cictamen Nol 01463 j
Nombre Organismo de Inspeccién; ASIKS.AS. Resolucidn de Acreditacidn: 15-0IN-022

Nit. Organismo de Inspeccidn: 900.822.791-1

Direccidn domicilio: Carrers 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfano: (5)-3855803

8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacion Municipio Cartagena, Bolivar Direccién Cra 914 No 35143 Barrio o Sector CIUDAD JARDIN
—_———— y

Tipo de Servicio: Pubtko{: Rnidmml- Comercial :I !ndullrlnl‘: Especial - ﬂpu:,
Cap. Instalada (kKVA o kW) Tnn:idn (V) 0,208 /0,120 | Fases Afo de terminacién

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

DiseAador Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel Mat. Prof. No. §N205-33991
Interventor (si lo hay) N/A Mat, Prof. No. N/A
Responsable construccidn Ing. Rebinson Enrique Julic Baldovine Mat. Frof. No. AT205-45573
D. ASPECTOS EVALUADOS
iTEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® 0] X *
2 Diseito Andlisis de Riesgo de Origen Fléctrico® A X
3 ificaci Técnicas, Memorias de Calculo® y (] X
4 Matriculas Profs de personas calificadas Sl X
s Campos Valores de campos elec éticos NO
[ Distancias Distancias de seguridad Sl %
7 lluminacién lluminacién que requiere dictamen de RETILAP NO
] A ibilidad a todos los d de proteccion® El X
] Funch dal corle tico de ali acion® ] %
10 Protecciones Seleccidn de conductores® si X 5
11 E Seleccién de dispositivos de proteccian contra sobracorrientes® Ell X
12 Seleccién de di: de pr contra sobi I Sl X
13 § Evaluacion de nivel de riesgo® H] ]
T Proieccidn contra rayos - Fdels = v
15 Continuidad de los conductores de tierra i iales® ] I3
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO
17 Resistencia de puesta a tierra® 5l X
18 Identificacidn de Tableros y Circuitos™ H] X
19 Seislizacitn Identificacion de canalizaciones® NO
10 \dentificacion de conductores de ieses, neu'ro y lierra” 51 X '
21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefales sl X
2 Memoria del Proyecto ] X
23 Documentacién Final Plano(s) de lo construido Sl X
24 Certificaciones de productos® Sl X
25 ' Bomba contra incendios NO
26 (Compatibilidad térmica de equipas y materiales El X
27 Ejecucion de las conexiones* E) X
28 Ensayos fu St X
29 Materiales acordes con las condiciones amblentales® H] X
30 Gtrs Proteccidn contra arcos internos NO
31 Proteccién contra electrocucion por contacto directo” Sl X
32 Proteccion contra electrocucion por contacto indirecto® Si X
33 Resistencia de aislamiento® Sl X
34 Sisternas de emergencia NO
35 Sujecidn mecanica de elementos de la instalacion Si X
36 Ventilacién de equipos s X
Nota: * ltems a verificar en i Ge vi ¥ comercios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccion comprendid la revision de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 412, Torre 2 del Conjunta residencial ALAMEDA DEL JARDIN, ubicado en la direccion indicada. Tablero de
distribucion de 12 cireuitos.Cualquier modif a las instalach eléctricas. ior @ la fecha de inspeccion serd responsabilidad del propistario de la instalacion y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE.,
Fecha de Inspeccién: 6 de Noviembre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA |:| - -
—
Nombre Director Organismo de inspeccion: Ing. Edwin Roman Abelser Mat. Prof. 1 205-37819 Firma y Sellg =
i
Nombre y Apellidos de! Inspector: Ing, Robert Gonralez Barnos Mat. Prof,  AT205-58993 Firma
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL 00401

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 51€ 1066 1463
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia - ,



