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A, IDENTIFICACION DFL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicidn: Barranquilla, 27 de noviembre de 2015 Dictamen No. 01471 _]
Nombre Organismo de inspeccién: ASIK 5.A.5, Resolucidn de Acreditacién: 15-0IN-022

Nit. Organisme de Inspeccion: 900.872.791-1

Direccion domicilia: Carrera’53 #55-57 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacion  Municipia Cartagena, Bolivar Direccién Cra 91A No 391 43 Boitlo o Sacisi CIUDAD JARDIN

Tipo de Servicio:

a7 -
Cap. Instalada (kvA o kW) Tnnsldn{kv; I o_zaaio,uo

Cornercial I:] Indumiailj

Especial - ﬂm[:l

ARo datarminacion

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. Jairo Alonse Diaz Rangel Mat. Prof. No. 5N205-33991
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Praf. No N/A
| Responsable construccion Ing. Robinson Ennque Julio Baldovino Mat. Prof. No. AT205-45573
0. ASPECTOS EVALUADOS
frem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NQ CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® H] X
2 blkais Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico” H] X
3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® E] X
4 Matriculas Profe de calificadas ] X
5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO
r Distancias Distancias de seguridad SI X
7 lhuminacién Hluminacidn que requiere dictamen de RETILAP NO
8 Accesibilidad a todos los di de proteccion® E] X
9 Funcionamienta del corte automatico de ali idn* El X
0 Piotecciones Seleccion de conductores o) X
11 Seleccion de dispositivos de proteccidn cantra sobrecorrientes® E] X
12 Seleccion de di de proteccion contra sob E] X
13 Proxscekb Cantr 1aYos Evaluacion de nivel de riesgo® ] X
14 S Implementacidn de la proteccion NO
15 Continuidad de los conductores de tierra y ¢ i i lalag® Sl X
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO
17 Resistencia de puesta a tierra® Sl X
18 Identificacion de Tableros y Circuitos® E] X
19 _ {identificacion de canalizacionas® NO
20 Identificacién de conductores de fases, neutro y tierra® E] X
21 Dil L Avisos y Sefiales E] X
22 Memoria del Proyecto E] X
23 Documentacion Final Planels) de lo construido E] X
24 Certificaciones de productos® E] X
25 Bomba contra incendios NO ;
26 G ibilidad térmica de equipos y ial E] X
7 Ejecucién de las conexiones® H] X
28 Ensayos funcionales® Si X
9 Materiales acordes con las condiciones ambientales® ] x
30 Otros Proteccion contra arcos internos NO
31 Proteccion contra electrocucion por contacto directo® ] Fl
32 Proteccidn cantra electrocucidn por contacia indirecio® H] X
33 Resistencia de aislamiento® sl X
3 Sisternas de emergencia NO
35 Sujecidn dnica de el, de la H] X
36 Vantilacidn de equipos ] X
Nota: * ltems a verificar en instalaci de vivi ¥ fios comercios
E. DBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccién comprendié la revisién de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 115, Tarre 2 del Conjunto residencial ALAMEDA DEL JARDIN, ubicado en la direccidn indicada, Tablero de
distribucién de 12 circuitos. Cualquier modificacidn a las inst a la fecha de inspeccion sera d del prop io de la i lacién y deberd eje e de acuerdo al RETIE..
Fecha de Inspeccion: 6 de Noviembre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS 3
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NG APROBADA I:I =] —
o L
:—_._——--—
Nombre Director Organismo de Insoeccidn: Ing. Edwin Reman Arbelaez Mat. Prof.  CL 205-37819 Firma y Sello
Nombre v Apellidos del Inspectar Ing. Rabert Gonzales Barrios Mat. Prof.  AT205-58993 Firma'
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Cra. 53 No, 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barranquilla - Colombia

1471



