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A. IDENTIFICACION DFL GRGANISMO DE INSPECCIGN

Lugar y Fecha de expedicidn: " Barranquilla, 27 de noviembre de 2015 Dictamen No, 01497 ]
Hombre Organismo de Inspeccién: ASIK 5.A.5. Resolucidn de Acreditacion: 15-0I8-022

Nit. Grganisino de inspecchon: 2 900.822.791-1

Direccidn domiciho: Carrera 53 # 55-57 Local 1. Barranguilla Tolélons: (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacién  Munkipia Cartagena, Belivar Diesisi Cra 91A No 391 43 Brvie o Eacsar CIUDAD ;ARDIN

Tipo de Servicio: § Puhﬁm:l R:sidennil- | Comercial Induu:l:iD Especial - Tipu:,
Cap. Instalada (kVA o kW) Tansbn (kv) 0,208 /0,120 | Fases Afio de terminacion

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

DiseAador Ing. lairo Alonse Diaz Range! Mat. Prof. No. SN205-33591
Interventor isi lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A "
Responszble construccién Ing. Rebinson Enrigue Julio Baldavine Mat. Prof. No. AT205-45573

D. ASPECTOS EVALUADOS

iTem REQU'SITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE HNO CUMPLE

1 P Plaros, Diagramas y Esquamas® £ X

2 it Analisis de I\h_s&o de Origen Eléctrico® E] X

1 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® st X
T Matriculas Prof de calificadas E] X

S Campos Valores de campos electromagnéticos NO

6 Distancias Distancias de seguridad E] X

il Fuminacion liurninacidn que requiere dictamer. de RETILAF NO

8 A ibilidad a todos los di itivos de pr ion® Sh X

9 Func i del corte atico de alimentacior® H] X

10 Protecciones Seleccidn de conductores® 1 X

11 ' f Seleccidn de dispositivos de proteccion contra sobrecorrientes® E] X

12 . 5 idn de dis itivos de pr én contra isnes E) X

13 v % fvaluacién de nivel de riesgo® Hl X

14 P ecckincomrutivie Implementacion de la proteccion NO

15 Continuidad de los cond es de lierra y quip fales® S X

16 Sisterna de puests a tierra Corilentes en el sistema de puesta a tierra® NO

17 Resistencia de puesta a tierra® H] X

18 Identificacién de Tableros y Circuitos® = ] X

19 i [identificacion de canalizaciones* NO

Sefializacion i .

20 Identificacidn de conduciores de fases, neutro y tierra® Si X

21 Diagramas, Esquemnas, Avisos y SeAales £ X

22 Memaoria del Proyecte ] X

23 Documentacidn Final Plana(s) de lo canstruide sl X

24 Certificaciones de productos® sl X

FE 2 Bomba contra incendios 3 NO

26 Compatibilidad termica ds equ pos y materiales E] X

27 Ejecucidn de las conexiones® S X

28 i Fnsayos funcionales® E] x

29 Materiales acordes con las condi [ X

30 Otios Proteccion contra arcos internos NO ¥

11 Proteccién contra electrocucion por contacto directo” Sl X

32 Pri contra el por ind ] X

33 Resistencia de aislamiento® H] X

34 Sistemnas de emergencia NO

35 Sujecién mecinica de elementos de la instalacian E] X

36 ; Veritilacion de equipos ] x

Nota: * [lems a verificar en instalationes de vivientda ¥ pequencs comercios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES ES
Esta inspeccién cumprenaid 1a revisidn de las instalaciones eléctricas internas del a amentc 713, Torre 2 del Conjunio residencial ALAMEDA DEL JARGIN, ubicado en la direccion indicada, Tableio de
distribucién de 12 circuitas.Cualquier modifi alas léctricas posterior a !a fecha de inspeccion serd r i dal de la i y deberd de acuerdo al RETIE..
Fecha de Inspeccidn: 10 de Noviembre de 2015
F. RELACIGN DE ANEXDS
G. RESULTADO GF LA INSPECCION
RESULTADO:; . APROBADA - NO APROBADA | = i
Hombre Director Organismao de Inspeccidn: Ing. Edwin Roman Arbelae: tat, Prof.  CL 205-37819 Firma y sello ﬁ =
e

Nombre y Apellidos del Inspector £ Ing. Robert Gonzalez Barrios Mat. Prof.  AT205-58993 Fitma b/ M-
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL FCoa01 )

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300516 1066 1497
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia : X



