INSPECCION Y CERTIFICACIONES

NIT. 500.822.791 - 1

REPUBLICA DE LOLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA

DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

[

ACREDPITADO

ORGANISEMO NACIONAL DE
ACRECITAQION GE COLOMBA

ISO/IEC*17020:2012
15-0IN-022

g

{A IDENTIFICACION DEL DRGANISMO DE WISPECCIGN

Lugar y Fecha de expadicién:

Barranquilla, 27 de noviembre de 2015

Cap. Instalada (kVA o kW) |I|Tensidn (kv) 0,208/0,120 I

DictamenMo.[ 01525 2]
Nombre Organismo de Inspeccidn: ASIKSAS, Resclucion de Acreditacién: 15-0IN-022
Nit. Organismao de Inspeccion: 900.822.791-1
Direccion domicilio: Carrera 53 #5557 Local 1, Barranquilla Taléfono: {5)-3855803
8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Localizacién  Municipio Cartagena, Bollvm Direccién Cra 91a Mo 35H-80 Barrio o Sector CIUDAD JARDIN
Tipo de Servicic: Publico I:l Residencial - Camercial [:l IM“"”"D Especial - Tipo D

reses[ 1 T 5]

Afio de terminacion 2015

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIOMN

Disefador

Ing. Jairn Alonso Diaz Rangel Mat. Prof. No. 5N205-33991
Interventor (sl la nay) N/a Mat, Prof. No. N/A
Responsable construccidn ing. Robinson Ennique Julio Baldoving Mat. Prof. No. AT205-45573
D. ASPECTOS EVALUADOS
ITem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE MO CUMPLE

1 Planes, Diagrarmas y Esquemas” sl X

1 Olsels Anilisis de Riasgo de Origen Eléctrico” E] X

3 ' Especificaciones Técnicas, Memarias de Calcuin® E] X

4 Matriculas Profesionales de personas calificadas E] X

5 Campos Valores de campos electromagnéticos [Le]

3 Distanclas Distancias de seguridad St X

7 llurninacidn Huminacién que requiere dictamen de RETILAP NO

8 Accesibilidad a tedos los di de pr ion* Si X

9 Funci: I del corte aticu de ali ion® £l X

10 - Frotecciones Seleccion de conductores® sl X

11 Seleccién de dispositivas de proteccién contra sobricorrientes® 51 X

12 Seleccion de de pr én centra sob ] %

13 Evaluacién de nivel de riesgo® E] X

14 Gk i ol 7 T T NG

15 Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipatanc aies® 51 X

16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sisterna de puesta a tierra® NO

17 Resistencia de puesta a tierra® Hl X

18 identificacion de Tableras y Clrcuitos® ] X

19 Identificacién de canalizaciones® NO

20 SalaRaacidn Identificacién de conductores de fases, neutra y tierra® ] X

21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Senales H] X

22 | Memoria del Proyecto Sl X

23 Doc amentacién Final Plano(s) de o construido H] X

24 Certificaciones de productos® Sl X

25 Bomba contra incendios NO *

26 Compatibilidad térmica de equipos y matariales ] X

27 Ejecucion de las conexiones® S X
[ 28 Ensayos funcionales® 6l X

29 Materisles acordes con las condiciones ambientales® 51 %

30 Otres Proteccidn contra arcos internos NO

31 Proteccidn contra electrocucion por contacto directo® E] X

32 Proteccién contra electrocucion por contacto indirecio® S X

33 Resistencia de aislamienta® H] X

34 Sisternas de emergencia NO

35 Sujecidn mecanica de el de la ] X

6 Ventilacidn de equipos El x

Nota: * ltems a verificar en Instalach de [
E. OBSLRVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccidn comprendid la revisidn de las instalacionss eléctricas internas del apartamento 704, Torre 1 del Conjunto residencial PALMERAS DEL JARDIN, ubicado en la direccion indicada. Tablero de
distribucion de 12 circuitos.Cuslquler modil ién a las Instal eléctricas @ la fecha de inspeccion serd responsabilidad del propietario de la instalacion v deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE..
Fecha de Inspeccidn: 12 de Noviembre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D {w ot
Nombre Director Organismo de Inspeccion: Ing. Edwin Roman Arbe'aez Mar. Prof, €L 208-37818 Firma v Sellg
PO, —_—— -
\ )
Nombre y Apellidos del Inepector: Ing. Robert Gonzalez Barrios Mat. Prof.  AT205.58993 "'K o
by 1

RICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL F-C04-01 A

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 :
e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barranquilla - Colombi
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