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A, IDENTIFICACION DE'. ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion: Barranquilla, 27 de noviembre de 2015 Dictamento.| 01544 B
Nombre Drganismo de Inspeccion: ASIK 5.A.5, Resolucién de Acreditacién: 15-0IN-022

Nit, Organisme de | io 900.822.791-1

Direccion domicilia: Carrera 53 55.57 Local 1, Barranquilla Telélfono: (5)-3835803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacién  Mumicipio Cartagena, Bolivar Dirsccide Cra 91a No 39H-80 Barrie o Sactor CiUDAD JARDIN

Tipo de Servicio:

e ] J— |
Cap. Instalada (kVA o kW) Tensmn (k) | 0.208 /0,120

:nm:ualCl
Fasesl 1 - 3 |

indusm.l[: Especial - Tipo I:]

Afic de terminacion

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

F-C-04-01

Disefiador Ing. Jaire Alonse Diaz Rangel Mat. Prof, No. SN205-33991
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. NJA
Responsable construccién Ing. Robinsen Enrique Julio Baldoving Mat. Prof. No. AT205-45573
D, ASPECTOS EVALUADOS
ITEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE

1 Planios, Diagramas y Esquemas® ] X

2 R Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico” L] [

3 i Especificaciones Técnicas, Memorlas de Calcula® ) X

4 Prof de Calificadas Sl X

5 Campos Valores de campos eleclromagnéticos NO

[ Distancias Distancias de seguridad El X

7 Hluminacién lluminacién que requiere dictamen de RETILAP NO

8 Ac 2 todas los di: de proteccion® Sl X

9 Funci iento del corte dtico de alimentacidn® S X

10 P de o El X

11 |Seleccién de dispositivos de proteccion contra sobrecorfientes” ] X

12 Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobr i H X

13 : Evmmén de nivel de riesgo® E] X

P

m roteccidn contra rayos - 5% 04 a protaceiin )

15 Continuidad de los conductores de tierra y i iales® H] X

16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a terra® NO

17 Resistencia de puesta a tierra® H] X

18 identificacién de Tableros y Circuitas® H] X

10 SeRalizacién \dentificacién de canalizaciones® NO

20 e de conductores de fases, neutro y tierra® ] X

21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefales H] X

22 Memoria del Proyecto sl X

23 Decumentacion Finai Plano(s) de o construido E] X

24 Certificaciones de productos® [ X

25 Bomba contra incendios NO

6 Compatibilidad térmica de equipos y materiales Sl X

27 Ejecucién de las conexiones® ] X

28 Ensayos funcionales® £l X

29 Materiales acordes con las condiciones ambientales® El X

30 i [Prateccién contra arcos internos NO

31 |Proteccién contra electrocucion por contacte directo® ] X

32 | Proteccidn contra electrocucion por contacto indirecto® E] X

13 Resistencia de aislamiento* Sl X

34 Sistenas de emergencia NO

35 Sujecién mecdnica de elementos de Ia Instalacion ] X

36 Ventilacién de equipos s1 X

Nota; * Ttems a verificar en | de vivienda y fos comercios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccion comprendio la revisién de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 206, Torre 1 del Conjunto residencial PALMERAS DEL JARDIN, ubicade en la direccién indicada, Tablero de
distribucion de 12 circuitos.Cualquier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la flecha de i serd bilidad del de la Instalacién y debera ejecutarse de acuerdo al RETIE.,
Fecha de Inspeccion: 13 de Noviembre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D —— - ———
E-______,— 0
e m—
MNombre Director Organismo de Inspeccion: Ing. Edwin Roman Arbelasz Mat. Prof.  CL205-37819 Firma y Sellc %
—
Nembre y Apellidos del Inspectar: Ing. Robert Ganzale: Barrios Mat. Prof.  AT205-58993 Firma l > 4
= Pt
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