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ACREDITADO

INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT, 900.822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO GE IAINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENO DEL RETIE

A IDENTIFICACION DEL GRGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicidn: Barranquilla, 27 de noviembre de 2012 Dictamen Noi 01604
Nombre Organismo de Inspeccién: ASIK §.A.5, Resolucién de Acreditacién: 15-0IN-022
Mit. Orgamm de hm“iéln: 900.822.791-1

Direccion domicilio: Carrera 53 ¥ 55-57 Local 1, Barranguilia Teléfono: (3)-3855803

E. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION CLECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Barrio o Sector MIRAMAR

Tipo de Servicio: Publicc[: hsid.hdli- Com-rr.illD . IndullrldD Especial -ﬁw:l
Cap. Instalada (kVA o K'N) Tension (kV) | 0.2082 0:120 I Fases| 1 2 - Afio de terminacién iIl

€. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

L quila, Atléntico Dirsecion Transversal 44 No. 102 - 80

DisaRador Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel IMat, Prof, No. 5N205-33991
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No N/A
Responsable construccion Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel : Mat, Prof. No. SN205-33991
D. ASPECTOS EVALUADOS
ITEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® H] x
2 Anilisis da Rlesgo de Origen Fléctrico® Si ]
Diseno T =

3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calcuio Sl X

4 Matriculas Profi les de p s calificadas H] X

5 Campos Valores de campos electromagneticos NO

6 Distancias Distancias de seguridad St X

7 luminacién que requiere dictamen de RETILAP NO

8 A a todos los de proleccion® E] X

3 F del corte itico de ali t St X

10 Proteccione: Seleccion de conductores*® sl X

11 g Seleccidn de dispositivos de proteccién contra sobrecorrientes® H X

12 Seleccidn de dispositivos de pr contra sob. i s X

13 Evaluacién de nivel de riesgo® ] X

— )

= reteccién contra rayos AT - NG

15 Continuidad de los conductores de tiena y conexicnes equipotenciales® E] X

16 Sisterna de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO

17 Resistencla de puesta a tiena® £l X

18 Identificacién de Tableros y Circuitos® ] X

19 Sefalizacién Identificacién de canalizaciones® MO

20 Identificacion de conductores de fases, neutro v tierra® El X

21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales sl X

22 5 {Memarla del Proyecto S X

23 Documentacién Final (Planals) de la construido sl X

2% Certificaciones de productos® H] X

5 Bomba contra inzendios NO v
R Compatibilidad térmica de equipes y mateniaies H] X

7 Ejecucion de las conexiones* St X

8 Ensayos funcional Sl X

19 Materiales acordes con las cordiciones ambientalas* ] X

30 v Proteccidn contra arcos internas NO

31 5 Proteccidn contra electrocucién por contacto directo® Sl X

32 Proteccién contra electrocucion por centacto indirecto® ] X

33 Resistencla de aislamiento® sl X

34 Sisternas de emergencia NO

35 Sujecién mecinica de el de la instalacid E] X

36 Ventilacién de equipos St X

Mota: ¥ Ttems a verificar en instalach de ¥ pequeic. mercios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIOMES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES e
Esta inspeccion comprendid |a revisidn de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 1413, Tarre 6 del Conjunto reside: ULIVENZA, ubicado en la direccién indicada. Tablero de distribucién de 18
| circuitos. Cualquier modificacidn a las instalaclones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion serd bilidad d=l ietario de la instal y debard ejecutarse de acuerdo al RETIE.. Fecha de
28 de Noviembre de 2015
. RELACION DE ANEXDS
G. RESULTADO DE LA INSPECTION
— 4
RESULTADD: APROBADA - MO APROBADA I:l o
e
Nombre Director Grganismo de Inspeccian: Ing. Edwin Roman Arhelaez Mat, Prel. €L 205-37819 Firma y Sella
Nembre y Apellidos cel lngpectar: Ing. Robert Gonzalez Barrios Mat, Pinf,  ATZ03-58933 mm@_ﬂ.
e el e e e

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL F-C-04-01 =)

Cra. 3 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066 | 1604
e-mail: comercial@asiksas.com.co » Barranquilia - Colombia
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