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A IDENTIFICACION DCL ORGANISMO DE INSPECCION e

Lugar y Fecha de expedicidn: Barranquilla, 27 de noviembre de 2015 B Dictamen No. 01621 I
Nombre Org de 6n: ASIKS.AS, Resolucién de Acreditacion: 15-0IN-022

Nit, O de 500.822,791-1

Direccién domnicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquiila T Teléfono: (5)-3855803

8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN i

Localizaclén Municipio Cartagena, Bollvar Direccidn Diagonal 33 Nu, 71 - 86 Barric o Secter La Pravidencia

Tipo de Servicio: Pnblka[:! luidew:ul- Enm-unl‘:l Ind-uctmlD Especial - Tipo E

can mstsa aorw) [ sgs Jremsion o e 1 [ 2 T

Afio de terminacion 2015
C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
DiseAador Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel Mat, Prof. No. 5NZ05-33991
interventor (sl lo hay) N/A Mat. Prof. Ne. N/A
Responsable construccidn Ing. Sebastian Hoyos Mat. Prof. No., AN205 - 100032
D. ASPECTOS EVALUADOS
iTem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE

1 Planos, Diagramas y Esquemas® 5l X

1 Diéeio Anilisis de Riesgo de Origen Eléctrico® H] X

3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Caleulo® El X

4 Matrfculas Profesionales de personas calificadas ] X

5 Campos Valores de campos electromagniéticos NO

6 Distancias Distancias de seguridad ] X

7 Huminacidn Numinacién que requiere dictamen de RETILAP NGO

8 Accesibilidad a todos los dispositivos de pr idn®* S X

g Fi i del corte de ali i Si X

10 Prol [Seleccidn de cond: es® Sl X

11 [Seleccian de dispasitivos de p contra ] X

12 Seleccion de di itivos de pi cion contra H X

13 Evaluacién de nivel de riesgo® ] X
B Proteccién contra rayos — %o 0% 1a protecain o

15 C dad de los conductores de tierra y conexiones ] ]

16 Sisterna de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO

17 de puesta a tierra® SI X

18 dentificacian de Tableros y Circuitos® 1 X

19 Identificacidn de canalizaciones* NO

20 Bl Identificacién de conductores de fases, neutro y tierra® E] X

21 Diagramas, Esquemas, Avisas y Sefales E] [

22 Memoria del Proyecto ] X

23 Documentacién Final FManals) de lo construida 51 x

24 Certificaciones de productos® Si X

25 Bomba contra incendios NO

26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales S X

27 Ejecucion de las conexiones* i) *

28 Ensayos 14 Sl X

29 Materiales acordes con las condici i sl X

0 aice Pr conlra arcos interncs NO

31 Pri 4N contra ién por directe* H] X

2 Proteccién contra electrocucian por contacto indirecto® ] X

33 de aisl; Sl X

34 Sistemas de emergencia NO

35 Sujecién mecinica de el. de la instalacié ] X

36 Ventilacidn de equipos sl X
== Nota: * [tems a verificar en i fones de vivienda y fios © ci
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccién comprendid la revision de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 314, Torre 4 del Conjunto residencial VERONA, ubicado en la direccién indicada. El alcance de esta inspecclén va)
desde los bornes de entrada del tablero principal hasta las salidas de uso final.Cualquier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la techa de i serd bilidad del de la]
instalacion y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE,, Fecha de Inspeccién: 16 de Noviembre de 2015
F. RELACION DE ANEXDS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO; APROBADA - NO APROBADA D 1

 ——

Nombre Director Organismo da Inspecelén: Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat. Prof,  CL205-37819 Firma y Sello - ~""—'_'-A
Nombre y Aoelliidos del Inspector. Ing. Robert Conzale: Barnos Mat. Prof.  AT205-58993 Firms J )
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL F-C-04-01 ) e

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 285 5803 Celular: 300 51¢ 1066

e-mail: comercial@asiksas.com.co » Barranquilla - Colombia 1621



