&

ACREDITADO

iNSPECCIUN Y CERTIFICACIDNES
NIT. 800.822.791 -

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugai v Fecha de expedicién: Barranquilia, 27 de noviembre de 2015 Dictamen No.l_ 01633 _|
Nombre Organisme de Inspeccién: ASIKS.AS, Resolucion de Acreditacidn: 15-0IN-022

Nit. Organismo de Inspeccién: 900.822.791-1

Diraceidn domicilio: Carrera 53 #5557 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803

8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

|Localizacion  Municipio Cartagens, Bolivar Direccion Diagonal 33 No. 71 - 86 Barrio o Sector La Providencia

Tipo de Servicio: PuhlknD Residencial - Cnmcr:hl:l mﬂ:l:] Especial - ‘npoI:
cop.insaingn povaow) [ sz Jrensen ) res[ 2] 2 T avocereminacon [ o1 ]

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel Mat. Prof. No. SN205-33991
Interventer (sl lo hay) . N/A Mat. Frof. No N/A
Responsable construccién Ing. Sebastién Hoyos Mat. Prof. No. AN205 - 100032

D. ASPECTOS EVALUADOS

ITEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR 1 APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® | sl X
z Diselt Anilisis de Riesgo de Origen Eléctrico® Sl x
3 e Especilicaciones Técnicas, Memorias ds Calculo® g X
4 Matriculas Profesionales de p calificadas 51 X
5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO
[ Distancias Distanciat de ceguridad 51 X
7 lluminacién lluminacidn qua requiere di de RETILAP NO
8 Accesibilidad a todos los di ivos de pr én* E] X
9 Fu del corte de a'imentacion® ol X
10 Protecciones Seleccion de coﬂ!uc\ole: £l X
11 Seleccidn de di de pr idn contra sab L 3 E] X
12 leccidn de ivos de pr. contra i * L] X
g
;: Proteccién contra rayos Enhm:lén J‘,P"::::;:““ — NSIO K
15 Continuidad de los canductores de tierra y (anclkmes equipotenciales® St X
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO
17 Resistencla de puesta a tierra® ] X
3 Identificacién de Tableros y Circuitos® E] X
1 % |'dentificacién de canalizaciones® NO
2 |identificacién de conductores de fases, neutro y tierra® ] X
21 |Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefales El X
22 |Memoria del Proyecto 0] %
23 Documentacién Final Plana(s) de lo construldo £l X
24 Certificaciones de productos® E] X
5 Bomba contra incendios NO
26 térmica de equipos y materials sl X
27 Slecu(ldn de las conexiones® Sl X
28 Ensayos funcionales® E] X
29 Materiales acordes con las bil E] X
30 Ot Pr on contra arcos internos NO
31 Proteccidn contra electrocucion por contacto directo” Si X
32 Preteccion contra electrocucién por contacto indirecto® E] X
33 Resistencia de aislamiento® sl X
34 de emergencia NO
35 Sujecién 4 de el de la i lacié S1 X
36 Ventilacién de equipos H] X
Nota: * Items a verificar en i de vivienda y 7 ]
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccion comprendid la revision de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 614, Torre 4 del Conjunto residencial VERONA, ubicado en la direccién Indicada. El alcance de esta Inspeccién va
desde los bornes de entrada del tablero principal hasta las salidas de uso final.Cualquier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de i serd d del propi de la
|instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE.. Fecha de Inspeccidn: 17 de Noviembre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
s L ] :
RESULTADO: APROBADA NO APROBADA ?‘t, -
| ——
Nembre Director Organisimo de Inspeccion: Ing. Edwin Foman Arbelae: Mat, Prof, €L 205-3781% Frmay Sello & / H =
Nombre y Apelfidos del Inspector; Ing. Robert Gonzalet Barrios Mat, Prof,  AT205-58293 Firma m—n}
DICTAMEN DE INSPECOION PARA USO FINAL
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Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066 ‘
e-mail; comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia



