P

</ ASIK

INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 800.822.791 - 1

REPUBLICA DL COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
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ACREDITADO

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 27 de noviembre de 2015 Dictamen No.i 01648
Nombre Organismo de Inspeccidn: ASIK S AS, Resolucidn de Acreditacién: 15-0IN-022
Nit. Organismo de Inspeccién: 900.822.791-1
Diraccidn damicllia: Carrera 53 #5557 Lacal 1, Barranquilla Teléfone: (5)-3855603
B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Localizacién  Municipio Cartagena, Bollvar Direccién Diagonal 33 No. 71 - 86 Barrio o Sector La Providencia
Tipo de Servicio: I’uﬂm‘:l llnidmchl- Cumnci-ll | IndumuiD Especial - TipaD
Cap. Instalada (KVA o kW) Tension (k) 021470423 r.m‘I]z- Aflo de terminacié 2015
C. IDENTIFICACIGN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Diseftador Ing. Jairo Alonse Diaz Rangel Mat. Prof, No. 5N205-33991
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof, No. N/A
Responsable construccion Ing. Sebastién Hoyos Mat, Prof, No. AN20S - 100032
D. ASPECTOS EVALUADOS
(TEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® E] X
2 Disefo Anilisis de Riesgo de Origan Eléctrica® St X
3 Especilicaciones Técnicas, Memaorias de Calculo” E] X
4 Prof les de calificadas B X
5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO
6 Distancias Dnun:m de seguridad 5 X
7 lluminacién on que requiere dictamen de RETILAP NO
B Accesibilidad a todos los dispositivos de proteccion® E] X
9 Funch i del corte itico de ali n* s X
10 Protecciones Seleccién de conductores® E] X
11 Seleccién de dispesitives de pr Gn contra sobr H] X
12 Seleccidn de di de on conltra sobr Sl X
z ) { ¥ SI
:: Pe ek dinkin tivon Evaluacién de rﬂ»v:. t :I-uu el X
15 Ce d de los cond es de tierra y i lales* sl X
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO
17 Resistencia de puesta a tierra® 51 X
18 identificacion de Tableros y Circultos” 6] X
19 \dentificacion de NO
20 Identilicacién de conductores de fases, neutio y therra® i X
21 Di Avicos y Sefiales 5 X
2 Memoria del Proyecto ] X
23 Documentacién Final [ Plano(s) de lo construido E] X
24 Certificaciones de productos® sl 3
25 Bomba contra incendios NO
26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales E] X
7 Ejecucidn de las conexiones® S X
28 Ensayos funcionales® E] X
9 Materiales acordes con las condiciones ambientales® El X
30 Otros Proteccién contra arces Internes NO
31 Pr én contra el por directo® E] X
32 Proteccién contra electracucidn por contacto indirecto™ El X
EE] Resistencia de aislamiento® ] X
34 Sistemas de emergencia NO
35 Sujecién mecdnica de el de la instalacia £ X
36 Ventilacién de equipos ] X
Nota: * Ttems a verificar en | de vivi [ i i
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccidn comprendié la revisién de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 1013, Torre 4 del Conjunto lelldm:iol VERONA, ubicado en la direccién indicada. El alcance de esta Inspeccién va|
desde los bornes de entrada del tablero principal hasta las salidas de uso final.Cualquier modificacion a las instal # la fecha de serd bilidad del de la
instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE.. Fecha de Inspeccidn: 18 de Noviembre de 2015
F. REL DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D k—— o
Hombre Director Organismo de Inspeccidn; Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat. Prof, €L 205-37819 Firma y Se'lo %
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Robert Gonzalez Barrios Mat. Prof,  AT205-58993 Firmi
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