NIT. 900.822.791 - |

INSPECCION Y CERTIFICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERID DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y fecha de expedicién: Barranquilla, 01 de Diciembre de 2015
Nombre Qrganismo de Inspeccidn; ASIK SAS,
Nit. Organismo de Inspeccién; 900.822.791- 1

Bireccidn domicilio:

Carrera 53 No. 55 - 57, Local 01

Dictamen Nu.]

Resolucién de Acreditacion:

01661

15-0IN-022

{5) 3855803

B. IDENTIFICACIGN DE LA INSTALACION DE DISTRIBUCION OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacidn

Carrera 51 No. 79 - B2, Altamoda, Barranguiila, Atidntico

Zona: Urbana -
Usa Gen:rql|:]
Tipo Config:  Monotdsica I:

Materlal estructuras

Rulall:y Aislada del SIN ‘:‘
Dtcluslvo:! Alumhrmul’ubllco‘:

Longitud Linea (km) 0,015

N' de Estructuras o spoyo

Servicio  Residencial [:‘
Uso Fina!-

Tipa y calibres de conductores

0
—_——

COM!(CIGI-

Capacidad kVAE
Industrial D

ACRERITADO

Cu 250 MCM

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Ditedador Ing. Jaira Enrigue Soto Paloming Mat. Prof. No. AT205 - 55010
Intervantor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Constructor Ing. Jairo Enrigue 5oto Paloming Mat. Prof, No. AT205 - 59010
0. ASPECTOS EVALUADOS
fTem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE

1 Planos, Diagramas y Esquemas Sl X

2 Diseflo Anilisis de Riesgo de Origen Eléctrico Ll X

3 Especificaciones Tcnicas, Memorias de Calculo H] 3

) W e 35 callficadas si X

5 Campos Valores de campo 0 NO

6 Distancias Distancias de seguridad NO

7 Ac ilidad a todos los di de control y proteccion NO

8 F del corte 0 de alimentacién H] X
[ Protecciones Seleccién de conductores H] X

10 Seleccidn de dispositivos de proteccion conta sbrecorrientes NO

form Seleccidn de de contra sob. El X

12 5 Evaluacion de nivel de riesgo NO

13 Protection contra rayds Implementacidn de la proteccion NO

14 Continuidad de los conductores de terra y conaxianes equipotenciales sl X

15 Corrientes en el sistema de puesta a tierra NO

18 SRS e ORI Resistencia de puesta a tierra NO

17 Tensiones de contacto y de paso NO

18 Identificacion de circuitos ] X

13 Sefalizacidn [Identificacion de canalizaciones NO

20 D Avisos y Sefiales de Seguridad KO

21 Memoria del Proyecto Sl X
[z | Documentacin Final Planols) de lo construldo Si X

23 Certificaciones de productos sl X

24 [Apoyos y Estructuras NO

25 [Cimaras y canalizaciones adecuadas ] X

26 Dispositivos de seccionamienta y mando NO

27 Ejecucion de las conexiones Sl X

28 Enzayos funcionales NO

29 Otros Herrajes NO

30 Materiales acordes con las condich ] x

31 Proteccién contra corrosion NO

32 Resistencia de aklamiento s X

33 Sujecién dnica de el dela I NO

34 Ventilacion de equipos NO

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

de baja tensién para la alimentacién del Lablero general de Altamoda,
a la fecha de i 1 serd d del de la

Esta | [ la
modificacién a las d eléctricas
2015,

desde los bornes de salida del transformador hasta los bornes de entrada del tablero principal. Cualquier
¥ deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Esta inspeccion fue ejecutada el dia 13 de noviembre de

F. RELACION OF ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO:

Mombre y Apellidos del Inspector:

Nombre director téenico Organismo de Inspeccidn:

p—

Ing. Edwin Romdn Arbelaez Mat. Prof,

Ing. Karen Redriguez Ripall Mat, Prof,

NO APROBADA D

CL205 - 37819

AT205 - 56924

Firma ¥ Sello

DICTAMEN DE INSPECCION PARA DISTRIBUCION

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular:

e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia
www.asiksas.com.co

300 516 1066




