INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 900822791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugary Fecha de expedicion Barranquilla, 05 de diciembre de 2015 dictamen no.[ 01681 ]
Nombre Organismo de Inspeccién: ASIKS.AS, Resolucién de Acreditacion: 15-QIN-D22

Nit. Organisme de inspeccién: 900.822.791-1

Direccién domicilio: Carrera 53 No. 55 - 57, Local 01 Teléfono: (5) 3855803

8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBIETO DEL DICTAMEN

Localizacién  Municiplo Ovejas, Sucre Direccion Carrera 15 No. 20- 25 Barrio o Sector Owvejas

Tipo de Servicio: Publico D Residencial [j Industrial D Especial - Tipo D
Cap. instalada (kVA o kW) 1125 Tensién (kV) 0,226-0,130 | Fases 2_- Afio de ter 5 2015

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. Diego Fernando Medina Mat. Prof. No. QN205 - 101181
Interventor (si lo hay) NfA Mat. Prof. No. N/A
Responsable construccion Ing. Andrés Mauricio Agudelo Ramirez Mat. Prof. Ne. QN205 - 73378

D. ASPECTOS EVALUADOS

fTEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE

1 Planos, Diagramas y Esguemas® sl Sl

2 Disefio Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico® H St

3 Especificaciones Técnicas, Memaorias de Calculo* 4 sl

4 Matriculas Pr i de calificadas Si 51

5 Campos Valores de campos electr it NO

& Distancias Distancias de seguridad NO

7 fluminacion lluminacian que requiere dictamen de RETILAP st

8 Accesibilidad a todos los de proteccion® s1 St

g Funci del corte atico de ion” sl sl

10 Protecciones Seleccion de conductores® Sl st

11 Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobrecorrientes® Hl 51

12 Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobretensiones NO

13 Proteccion contra rayos Evaluacitn de“nivel de lisgo'“ i o

14 de la proteccion NO

15 Conti de los conductores de tierra y ¢ i i 12 si 5!

16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® - Si Sl

17 i ia de puesta a tierra® | 5

18 dentificacion de Tableras y Circuitos® Sl St

19 Identificacion de canalizaciones® Si k1]

20 identificacion de cond es de fases, neutro y tierra® st H] ¥

21 Diagramas, Esquemas, Avisas y Sefiales sl Sl

2 Memoria del Proyecto si M

23 Documentacién Final Plano(s) de lo construide ] S

24 Certificaciones de productos® Sl si

25 Bomba contra incendios NO

26 G ibil termica de equipos y materiales i NO

27 Ejecucion de las conexiones® Sl 1]

28 Ensayos funcionales® sl sl

29 Tateriales acordes con las condiciones ambientales® H sl

30 Bitroe Proteccién contra arcos internos NO 1

31 Prateccion contra electrocucion por contacto directo® St Sl

32 Proteccion contra electrocucion por contacto indirecto™ ] S1

33 Resistencia de aislamiento® sl St

34 Sistemas de emergencia s1 St

35 Sujecion mecanica de elementos de fa instalacion 51 Sl

36 Ventilacion de equipos NO

Nota: * ltems a verificar en de vivienda y pequeiios ¢ i
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccién comprendié as instalaciones eléctricas internas de 1a Tienda ARA Ovejas desde los bornes de entrada del tablero principal hasts las salidas de uso final. Cualguier modificacién 2 las
faci ala fechadei on serd r bilidad del propietario de la instalacion y deberd ejecutarse de acu erdo al RETIE. Esta inspeccion fue ejecutada el dia 18 de noviembre de

201s.
[7- RELACION DE ANEXOS ’
G. RESULTADO DE LA INSPECCION = -
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA £ D '>
Nombre Director Organismo de Inspeccién: Ing. Edwin Romdn Arbelier Mat. Prof. CL205 - 37819 Firma y Selio — =
Nombre y Apellidos del Inspector: ing. Karen Rodriguez Ripoll Mat. Prof. AT205 - 56924 Firma

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia
www.asiksas.com.coO




