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INSPECCION Y CERTIFICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

«

ACREDITADO

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 07 de Diciembre de 2015
o del i6n: ASIK S.AS.
Nit. Organismeo de Inspeccién: 900.822.791-1

Direcelén domicilio:

Carrers 53 # 5557 Local 1, Barranquilla

Dictamen No.l

01754

Resclucién de Acreditacidn:

15-0in-022

Teléfono;

(53855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacién  Municipio

Tipo de Servicio:

Pledecuesta, Santander

riseo| ]
Cap. Instalada (kVA o kW) Tensién (kv) 0,208/0,120

Direccién

Carrera 2 No 20-50

l’ﬁsmencial-

CumercialCl

Barrio o Sector

Conjunto residencial Paseo Real Il

Industrial D

s 1 T 5

Especial - Tipo :l
Afio de terminaciéin

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefador Ing. Luis Francisco Galvis Mat. Prof. No. CN250-55406
Interventor (sl lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Responsable construccién Ing. Alvaro Castillo Perez % Mat. Prof. No. 68205-18723
D. ASPECTOS EVALUADOS .
TEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 * Planos, Diagramas y Esquemas® H X
2 Disafio Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico® H] X
3 E ifi es Técnicas, M ias de Calculo® H] X
4 Matriculas Profesionales de personas calificadas H] X
5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO
6 Distancias Distancias de seguridad -] X
7 Huminacién illumlnm:idn que requiere dictamen de RETILAP NO
8 i ibilidad a todos los disp de proteccién® H] X
9 Func del corte dtico de alimentacién® H] X
10 Pr i Seleccién de conductores® SI X
11 Seleccién de dispositivos de proteccién contra sobrecorrientes® H] X
12 Seleccién de di itivos de pre contra sobretensiones ] X
13 Evaluacién de nivel de riesgo® ] X
14 Frotsccion poliing vy Implementacién de la proteccion NO
15 inuidad de los cond de tierray I iales® S X
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO
17 Resistencia de puesta a tierra* H] X
18 |Identificacién de Tableros y Circuitos® Sl X
19 i Identificacién de canalizaciones* NO
20 Identificacién de conductores de fases, neutro y tierra® H] X
21 Dlagramas, Esquemas, Avisos y Sefales H] X
22 {Memoria del Proyecto H] X
23 Documentacién Final iﬁmn(s) de lo construido E] X
24 Certificaclones de productos® H] X
25 Bomba contra incendios NO
26 - |Compatibilidad térmica de equipos y materiales Sl X
27 Ejecucién de las conexiones* sl X
28 |Ensayos funcionales® H] X
29 | Materiales acordes con las condiciones ambientales® Si X
30 Ghice Proteccion conltra arcos internos NO
31 Proteccidn contra electrocucidn por contacto directo* M X
32 Proteccidn contra electrocucién por contacto indirecta® Sl X
33 Resistencia d amiento* M X
34 Si de emergencia NO
E Sujecié dnica de el de [a instalacié sl X
36 Ventilacién de equipos H] X
Nota: * [tems & verlficar en | i de da y pequenos comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

circuitos.Cualquier modificacié

léctri i bilid:

alas in
04 de Diciembre de 2015

s ala fecha de i ion serd

del propietario de la instalacién v deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE.. Fecha de Inspeccién:

Esta inspeccidn comprendié la revisién de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 2025, Torre 7 del Conjunto residencial Paseo Real II, ubicada en la direccién indicada. Tablero de distribucién de 12

F. RELACION DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO:

Director Organi

del i4

Nombre y Apellidos del Inspector:

APROBADA

Ing. Edwin Roman Arbelaez

Ing. Robert Gonzaler

NO APROBADA D

Mat. Prof.

Mat. Prof.

CL 205-37819

AT205-58993

Firma y Sello

¢ .
ruma@—“‘w

Bk

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USQ FINAL

F-C04-01

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular; 300 516 1066
e-mail; comercial@asiksas.com_.c:o » Barranquilla - Colombia




