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INSPECCION Y CEI?TIFICACIONS
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REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

@

ACREDITADO

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion: Barranquilla, 07 de Diclembre de 2015 Dictamen No. 01804 |
Nombre Org de 3 ASIKS.AS. Resolucién de Acreditacidn: 15-0IN-022

Nit. O de 900.822.791-1

Direccidn domicilio; Carrers 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfona: [Elij~il55!ui

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBIETO DEL DICTAMEN

Localizacién Municipio

Tipo de Servicio:

Pledecuesta, Santander

e ]
Cap. Instalada (kVA o kW) Tensiﬁn (kv) 0,208/0,120

Direccién

Carrera 2 No 20-50

Barrio o Sector

Residencial -

Conjunto relidencial Paseo Real Il

Cumnr:hlzl Industrial I:I

Fases| 1 - 3

Especial -‘hpolj
AR de terminacién

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefador

Ing. Luis Francisco Galvis

Mat. Prof. No. CN250-55406
{Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No N/A
Responsable construccidn Ing. Alvaro Castillo Perez Mat. Prof. No 68205-18723
D. ASPECTOS EVALUADOS
frem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE

1 Planos, Diagramas y Esquemas® H] . x
F] i Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico® Sl X
3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® H] X
4 Matriculas Profesionales de calificadas S| X
5 Campos Valores de campos el i NO

6 Distancias D de H] I3
7 lluminacié lumi én que requiere di de RETILAP NO

B & ibilidad a todos los de pr dn® ] X
9 Funci: i del corte dtico de ali i6n* H] X
10 Protecciones Seleccién de conductores® Sl X
11 Seleccién de d de proteccién contra sobrecorrientes® ] X
12 4 de d de pr contra sob, Si X
13 Eval de nivel de riesgo® sl X
14 P 46n contra rayos Implementacion de la proteccidn NO

15 (= d de los cond de tierra y ] X
16 Sistemna de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puests a tierra® NO

17 Resistencia de puesta a tierra® Sl X
18 Identificacion de Tableros y Circuitos* ] X
19 Seflalizacién Identificacién de canalizaciones*® NO

20 [identificacion de conductores de fases, neutro y tierra® H] X
21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Seflales ] X
2 Memoria del Proyecto Si X
23 Documentacidn Final hamm de lo construido S X
24 [Certificaciones de productos® H] X
25 Bomba contra incendios NO

26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales H X
27 Ejecucion de las * St X
28 Ensayos funcionales® S X
29 Materiales acordes con las condiciones amblental A X
30 Otros Proteccion contra arcos internos NO

31 Proteccién contra electrocucion por contacto directo® H] X
32 Proteccién contra electrocucidn por contacto indirecto® H X
33 Resistencia de aislamiento® ] X
34 Sistemas de emergencia NO

35 Sujecion mecanica de el de la instalaciér S1 X
36 Ventilacién de equipos [ %X

Nota: * ltems a verificar en Instalaclones de vivienda y pequafos comarcios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES

03 de Diclembre de 2015

il

del io de la

Esta Inspeccién comprendié la revisidn de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 3029, Torre & del Conjunto residencial Paseo Real Il ubicado en la direccidn indicada. Tablero de distribucién de 12

circuitos.Cualquier modificacién a las instalaclones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion serd ny deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE., Fecha de Inspeccién:

F. RELACION DE ANEXDS

G. RESULTADO DE LA INSPECQION

RESULTADO:

Nombre Director Organismo de Inspeccién;

Nombre y Apellidos del Inspector:

APROBADA

Ing. Edwin Roman Arbelaez

Ing. Nivaldo Bolafia

NO APROBADA D

Mat. Prof. €L 205-37819

Mat. Prof.  AT20%-83258

Firma y Sello /

Y.

Firma

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

Fcos01 /

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia




