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INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 900.822.791 - |

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

Lugar y Fecha o expedicion Barranquilla, 10 de Dickembyre de 2015 Dictamen wo.[ 1922
INombre Organisma de Inspeccidn: ASIK 5.AS. Resolucion de Acreditacion: 15-0IN-022
INit. Organismo de Inspeccién; 900.822.791-1
Direccion domicjiio: Cra 53 No. 55 - 57, Local 01 Telétono: (5} 3855803
[2. IDENTIFICACION SURESTACIONES DRIETO DEL DICTAMEN
Tipo de proceso asoclado: Generacion D Transformacién D Distribucién D Uso Final -
Tipo de Subestacién: AT 0 EAT D MT-Poste . MT-interior D MT-Pedestal D
Tipo de Instalacion: Recidancial - Comercial [:] industrial [:] Uso General m
Cap. Instalada (kVA 0 kW) | 75 I Tensién (kv) 13,2/0,226- 0,130 No Transformadores Eg Afo de terminacion
C. IDENTIFICACION DE PRI COMPETENTES RESPONSABLES DE LA SUBESTACION
DiseRador Ing. Victor Julian Vega Medina Mat, Prof. Neo. CN205 - 3996
(si lo hay) NfA Mat. Prof. No N/A
Respansable construccidn Ing. Jairo Espinosa Mela Mat. Prof. No. AT205 - 31430
D. ASPECTOS EVALUADOS
rem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CumPLE NO CUMPLE
Planos, Diagramas y Esquemas o) xX
Diseho {Andiisis de Riesgo de Origen Eicirico F X
- Especificaciones Técnicas, a3 de Caleule 51 X
10 rores| s, de personas cal s b1 X
Campos vdauhw;mmmaﬁmcn dreas de trabajo permanente NO
6 Distancias de segu 5 X
7 Distancias Barreras de Acceso NO
] Encerramiento de equipos (mallas, cuartos, bovedas) NO
[] Accesibilidad a todos los dispositivos de control y proteccion E] X
10 Blsporitivos de Secclonamiento y Mando NO
11 Seleccitn de conduciores st X
12 Eretecrionss. [Seleccian de di3positives de pro Contra sODTECormientes 5i X
13 Tiempa de de pr para despeje de failas 5 X
1] Seleccion de de Conira s0b o X
15 Evaluacion e nivel de rlesgo NO
i PITRACEION oA e [Frtementscian dn T proeceian NO
17 Continuidad de los conds de tierra y L 5 X
18 Corrlentes en ef siatema de puesta a tierra NO
19 Equ d (] X
0 SAmE e DL R AT [Festencia de puesia 3 terra S X
1 Cdlculo de 1ensién de contacto, de pasa y transierida ] X
12 Verilicacion de Tensibn e contacin, ae pacn v 17ansierids NO
3 identilicacion ge CHCulios, conduiiores de neutro y ierras [T}
4 Sefalizacién de Campo gramas, Esquemas, Avitos y Seflales de Seguridad MO gl TN
Mimicos NO
Memaria del Proyecio [ X
Fi Documentacién Final Planols) de Jo constru 5 X
28 Certificaciones de producto 5 X
29 | Enclavamientos NQ
3 nsayos dieldciricos 5 X
31 Estructuras y herrajes % ¥
11 (Compatibilided tdrmica de equipos y materiales [ X
13 Ejecucitn de las conexiones 51 ®
M Ensayos NO
35 ateriales acordes con las condiciones amblentaies. 5 3
36 Otros Montaje S X
1] Proteccin contra arcos internos NO
38 Prot contra !l!l.’llDCIJl:hﬂDm contacto directo NO
W | clrocucion por contacto mdirecto NO
40 nito NC
4 cendias MO
4, portabilidad al fuego de materlaies [ X
4 Sujecion mecdnica de elementas de [a instalacidn 1 X
44 Ventilacidn de equipos NO
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
E5ta las tipo poste para la de la L i Ce i6n ubicado en la Carrera 22 No. 108 - 57, Suan Atlintico, compuesta por 1 transfermadaor de 75 kVA, serie
404777, Cualquier modificacidn a las Instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion serd responsabilidad del propietario de [ instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. £s1a inspeceion fue ejecutada el dia
19 de noviembre de 2015,
7 RELACION DE ANEXOS
(G- RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA . NO APROBADA D
Nombre Dicector Técnico Organismo de inspeccidn: Ing. Edwin Roman Arbelael Mat. Prof. 1205 - 37819 Firma y Seflo
Nombre y Apellidos del inspector: Ing. Karen Rodriguez Ripoll Mat. Prof AT205 - 56924 firma
| DICTAMEN DE INSPECCION PARA SUBESTACIONES

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia
WWW . atilkeae ~room o n




