4/ ASIK

INSPECCION ¥ CERTIFICACH ONES
NIT 800.822.791 -1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE ILUMINACION EXTERIOR O ALUMBRADO PUBLICO SEGUN RETILAP

Lugar y Fecha: Barranquilla, 11 de Diciembre de 2015 Organismo de Inspeccitn ASIKSAS Dictamen No.

|Nembre o razén sacial del

Gobernacidn del Atlnti
propietaric de la instalacion o 'y

Nombre del proyecto: Urbanizacién Inmaculada Concepeign
Direccidn de I3 Instalacion: Carrera 22 # 108 - 57, Suan, Atlintico
Tipo de Instalacién; Publica - Privada [:i Total Luminarias
Red de Alimentacién: Circuito Exclusivo I:] Uso General - Con sistema de medida de Energia: -
Objeto de la instalacién: Parque I:I wu- Longitud total {m! Area total |m1|:]
Cap. Instalada (kVA o kW) 48 Tensidn (kv) 0,22 Afio de terminacién 2015
Personas C: delal 3
Disefio: fng. Julio Cesar Franco Ledesma Mat. Prof. No. VL204 - 40450
Interventoria {si lo hay) No aplica Mat. Prof. N, Ne aplics
Construccidn Ing. Jairo Enrique Espinoza Meza Mat. Prof. No, AT205- 31430
[TEM ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 [Memorias de cilculo sl sl
2 Determinacion de clases de iluminacion sl sl
3 |Seleccion de las fuentes uminosas (IRC, vida GUIJ y compatibiiidad con luminarias y smbiente ce instaiacian 119, 1K, & =
FHS)
3 Informacion fotométrica de las luminarias utiizadas cerillicada (Matriz de Intensidades, Curvas o Cosficientes de ¢ s
Utilizacidn).
5 |Validacion de scftware de disefio i i
6 Cslculo manual { alcance, pardmetros incluidos y supuestos realizados ) sl sl
7 Cumplimiento de los parémetros de disefio establecidos en el RETILAP St S
Factor de uniformidad longitudinal UL si 51
Relacidn de alrededores (SR} . NO
Iiuminanc‘ra promedio minima m ida (luxes) ] Sl
s de uniformidad de Iluminancias 3 H] Sl
8
aetdisaie: Ilurmnanna harizontal promedio (luxes) 5t Sl
Luminancia promedio (cd/m2) NO %
Factor de uniformidad general Ua NO
Incremento de umbral Ti (%) NO
9 Determinacidn del factar de mantenimiento de la instalacién de alumbrado si st
10 |Esquema de imiento di: ible al operader o propietaric ] S
11  |Planos del proyecto de alumbrado aprobados por responsable de la prestacion del servicio de alumbrade ' 81 Si
12 |Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias ] st
fi icas sistema|Coafici de uniformidad de fluminancias ] sl N
13 |de Alumbrado {2 las 100 horas d
funcionamiento) [luminancia promedio (luxes) s sl
14 [Control deiluminacion de exteriores (Incluye avisos) NO
15 {Cumplimiento de fos valores ofrecidos en el disefio S st
16  (Cumplimiento de Valores de Densidad de Potencia de la instalacion [DPEA) | (]
17  |Sistema de control ico (f } de alumbrado Piblico (Ensayos funcionales) s si
18  |Puesta a tierra de carcasas de luminarias sl St
18 [Rewision de certificados de conformidad de productos de iluminacidn 51 sl .
20 |Certificacion de instalaciones eléctricas con RETIE St st
Nota: Tados los proyectos de alumbrado piblico de Nivel € deben cumplir con tados tramites y el procedimiento establecide en ¢l Capitul & del RETILAP, sin perjuicio dal alcanece
que se por los jpara otras de proyectos de alumbrado piblico.
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES (i Ias hay} e Identificacién de anexas
Esta inspeceidn comprendi6 las instalaciones de alumbrado externo publlr.a de la Urbanizacion Inmaculada Concepeidn, ubicada en |3 direccion indicada. Cualquier modificacion a las,
instalaciones de lluminacion posterior a la fecha de inspeccion serd r bilidad del ietacio de (3 i ion y deberd ejecutarse de acuerdo al RETILAP, Esta inspeccién fue
ejecutada el diz 24 de Noviembre de 2015.
RESULTADQO: APROBADA - APROBADA :I
Responsables Dictamen:
MNombre y Firma Organismo de Inspeccion: Ing. Edwin Roman Arbeliez - CL205 - 37879 Resnlucwn de Acreditacion 15-0iN-022
Direccidn Domicilio Carrera 53 No, 55 - 57, Local 01 Teléfono (5) 3855803
Nombre y Firma del inzpector Mivalde Balafo Sdnchez Mat. Prof. AT205 - 83258
DICTAMEN DE INSPECCION PARA ILUMINACION EXTERIORY ALUMBRADO PUBLICO F-C-07-01

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066 |
e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barranquilla - Colombia
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