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DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 14 de Diciembre de 2015 Dictamen No. 01961 —I
Nombre Qrganismo de Inspeccion: ASIK SAS Resolucion de Acreditacion 15-0IN-022
Nit. Organismo de Inspeccion 900.822.791-1

Direccion domicilio; Carrera 53 # 5557 Lacal 1, Barranquilla Teléfona. (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USQ FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Barranquilla, Atlantico Direccion

Publico Resldenml-
Cap. Instalada (kVA o kW) Tenslc’:n (kv) 0,208/0,120

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Calie S3IN"9D - 75 Barrio o Sector

s | wivar[ ]
s+ T 5]

Conjunte residencial TORRES DE LA MACARENA

Especial -ﬂpoD
Afio de terminacién 2015

Localizacion Municipio

Tipo de Servicio:

Disefador Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel Mat. Prof. No. SN 205-33991
Interventor (silo hay) NiA Mat. Prof. No NfA
Responsable construecion Ing. Roberto Emilic Borrero Cordoba Mat. Prof. No, AT 205-33113
D. ASPECTOS EVALUADOS
frem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA i CUMPLE NO CUMPLE

1 Planos, Diagramas y Esquemas® 5! X

2 = Analisis de Riesgo de Origen Electrica® H] I

3 bz Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo” Kl X

4 Matriculas Profacionales de personas calificadas Si X ]

5 Campos Valores de campos electromagneticos NO

[3 Distancias Distancias de seguridad sl X

7 lluminacion lluminacion que requiere dictamen de RETILAP NC

8 Accesibilidad a todos los dispositivos de proteccion® 51 X

] Funcionamiento del corte automatico de alimentacion® S X

10 Protecciones Seleccion de conductores® sl X

11 Seleccion de dispositivos de proteccion conltra sobrecornentes® S X

12 Seleccién de dispositivos de proteccion contra sobrelensiones Hi 3

13 Evaluacion de nivel de riesgo” H] X

Proteccion contra rayos -

14 Implementacion de la proteccion NO

15 Continuidad de los conductores de ierra y conexiones equipotenciales” Sl X

16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO

17 Resistencia de puesta a Lierra® Sl X

18 Identificacion de Tableros y Circuitos® S X

19 SRS \d!nlr'i:ac@n de canalizaciones® NO

20 Identificacion de conductores de (ases. neutro y tigrra® S X

21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefales Si X

22 Memania del Proyecto £l X

23 Documentacion Final Plano(s) de io construido . Sl X

24 Certificaciones de productos® H] X

5 Bomba contra incendios NO

26 Compatibilidad termica de equipos y materiales St X

27 Ejecucion de las conexiones® St X

28 Ensayos funcionales® 5l X

Pl ] Materiales acordes con las condiciones ambientales® Si X

10 T Proteccién contra arcos internos NC

11 Proteccin contra electrocucion por contacto directo® H x

32 Proteccion contra electrocucion por contacto indiretto” Si X

33 Resistencia de aislamiento® ] X

34 Sisternas de emergencia NO

35 Sujecion mecanica de elementos O 1a Instalacion - S X

36 Ventilacion de equipos El X

Nota: * [tems a verificar en instalaciones de vivienda Yy pequenos comercios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccion comprendié la revision de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 1086, Torre 24 del Conjunte residencial TORRES DE LA MACARENA, ubicado en la direccién indicada, desde los
bornes del tablero de distribucion de B circuitos hasta salidas de luminacion y tomacorrientes.Cualquier modificacian a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion seré responsabilidad del
propietario de la instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccion: 21 de Noviembre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
-

RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA [:l e yal
Nombre Director Organismo de Inspeccion: Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat. Praf. (L 205-37818% Firma y Sello g
Nombre y Apellidos del Inspectar Ing. Robert Gonzalez Mat. Profl  AT205-58993 Firma w
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL F-C-04-01
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