INSPECCION Y CERTIFICACIONES

(8
e

NIT. 500.822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

(<
ACREDITADO

PNAC

ORGAHISMO NACIONAL DE
ACREGHTACION DE SOLOMBIA

g
ISO/IEC'17020:2012
15-0IN-022

-

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién:

Barranquilla, 14 de Diciembre de 2015

Nombre Organismo de Inspeccion:

ASIK 5.A.S.

Nit. Organismo de Inspeccién:

900.822.791-1

Direccidn domicilio:

Carrera 53 ¥ 55-57 Local 1, Barranquilla

Dictamen No.

02008 ]

Resolucion de Acreditacion.

15-0IN-022

Teléfono:

{5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBIETO DEL DICTAMEN

Locali

Galapa, Atléntico

Tipo de Servicio:

PublirnE
con nstaidawaorw) [ ast Jrensn iy

Direccion

Carrera 56 No.SA - 24

Residencial _

Cnrrqrc&aII:

Barrio o Sector

Conjunto residencial Ciudadela Distrital

Especial

Aflo de terminacion

]

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

| Disefador

Ing. John Coronado Escorcia Mat. Praf. No. AT205-53336
Interventor [si lo hay) N/A Mat, Prof. No, N/A
| Responsable construccion Ing. John Coronado Escorcia Mat. Prof. No, AT205-53336
D. ASPECTOS EVALUADOS
ITEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® | S X
2 d Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico” 3l X
3 Olmhe Especificaciones Técnicas, Memarias de Calculo® Sl X
4 M las Profesionales de calificadas S X
5 Campos Valores de campos electiomagnéticos NO
6 Distancias Distancias de seguridad H X
7 Huminacién Iluminacién que requiere dictamen de RETILAP NO
B Accesibilidad a todos los dispositivos de proteccion® Sl X
9 Funci o del corte automatico de ali i6n* Sl X
10 Protecciones Seleccion de conductores* Ell X
11 Seleccidn de dispositivos de proteccion contra sobrecarrientes® Sl X
12 Seleccidn de di: de p 6n contra i 51 X
13 5 [Evaiuacion de nivel de riesgo’ Sl X
14 Proteccién contra rayos Implementacion de la proteccidn NO
15 Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales” 51 X
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO
= [Resistencia de puesta a tierra® H] X
18 Identificacion de Tableros y Circuitos® Si X
19 Nl Identificacion de canalizaciones® NO
20 Identificacién de conductores de fases, neutro y tierra® H] x
21 Diagrarnas, Esquemas, Avisos y Sefiales H] X
22 Memoria del Proyecto Sl X
13 Documentacion Final Plano(s) de lo construido H X
24 %ﬁﬁnclnnu de productos® Sl X
25 Bomba contra incendios NO
26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales Sl X
27 Ejecucion de las conexiones* =] X
28 Ensayos funcionales® H X
29 Materiales acordes con las condiciones ambientales® ] X
30 Proteccion conlra arcos internos NO
Otros - ‘ .
31 Proteccidn contra electrocucion por contacto direclo” b1 X
EY] [Proteccian cantra electrocucion por contacto indirecto® A X
33 Resistencia de aislamiento® H] X
34 Sisternas de emergencia NO
35 Sujecion mecanica de elomentos de la instalacion 4] X
36 Ventilacién de equipos sl X

Nola: * llems a verificar en instalaciones de vivienda ¥ pequenos comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES

de la instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccion: 30 de Noviembre de 2015

Esta inspeccion comprendid la revision de las instalaciones eléctricas internas del Lote 44, MZ C-72 del Conjunto residencial Ciudadela Distrital, Villa Olimpica,
inspeccién va desde el tablero de distribucion hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificacidn a las instalaciones eléctricas

ubicada en la direccion indicada. El alcance de la

ala fecha de i serd

bilidad del propietario

F. RELACION DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO:

Nombre Director Organismo de Inspeccion:

Nombre y Apellidos del Inspector:

APROBADA

Ing. Edwin Roman Arbelaez

ng. Jou Gornez Martinez

NO APROBADA

Mat. Prof.

Mat. Prof,

€L 205-37813

L]

AT205-59728

Firma y Sello

Firma
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